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Werkwijze

HetHoogheemraadschapvanSchielandendeKrimpenerwaardis

in 2015 gestart met de verkenningsfase van het project Krachtige

IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Aanleiding voor dit project is
het feit dat de dijken langs de Hollandse lJssel aan de zijde van de
Krimpenerwaard op grote delen niet voldoen aan de huidige en
nieuwe eisen voor waterveiligheid die we in Nederland hanteren.
Daaromzijnmaatregelennodigomhetgebiedbetertebeschermen

tegen hoogwater en overstroming van de Hollandse lJssel.

1.1 Aanleiding en doel

Doel van de verkenningsfase van het KIJK-project is het ontwikkelen van mogelijke
en kansrijke alternatieven voor de benodigde dijkversterking en het selecteren van
kansrijke oplossingsrichtingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een Voorkeursalternatief
dat in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt en geoptimaliseerd gaat worden.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en als basis voor de beoordeling van
de mogelijke alternatieven voor de dijkversterking, worden in de verkenningsfase
voor diverse aspecten bureau-onderzoeken uitgevoerd (onderzoek fase 1). In deze
bureaustudies wordt de reeds beschikbare, relevante kennis en informatie binnen
het studiegebied verzameld, beschreven en in kaart gebracht. Waar nodig zullen
in vervolg op deze bureau-onderzoeken ook nog aanvullende veldonderzoeken
plaatsvinden (onderzoek fase 2). De onderwerpen waarvoor bureau-onderzoeken
worden uitgevoerd, zijn:

Water . Archeologie

Bodem . Woon- en leefomgeving
Natuur . Verkeer

Landschap . Kabels en leidingen
Cultuurhistorie . Niet gesprongen explosieven
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e nemeente Zuidplas

In voorliggende rapportage zijn de resultaten en bevindingen van de Bureaustudie kabels en
leidingen vastgelegd.

De inventarisatie is volgens de volgende punten uitgevoerd:

+  Het studiegebied is vastgesteld op 50m buiten de aslijn van de dijk (tweezijdig, dus een
strook van 100m breed).

«  DeKLIC-oriéntatiemelding is aangevraagd van het studiegebied.

«  De status van de vergunningen van K&L-beheerders voor het hebben van kabels en/of
leidingen in de dijk is geinventariseerd.

- Aanvullende informatie opgevraagd bij netbeheerders:

- Status en staat bestaande kabel en/of leidingnet.

- Verwachtte levensduur tot vervanging.

- Eisen envoorwaarden m.b.t. bescherming van K&L tijdens uitvoeringswerkzaamheden.

- Maximale lengte huisaansluitingen is bepaald.

- Voorwaarden en eisen t.b.v. nieuwe kabels en leidingen vastgesteld.
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Inventarisatie
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KLIC-oriéntatiemelding

Een KLIC-oriéntatie melding is in november 2016 uitgevoerd. De KLIC-oriéntatie
meldingen bevatten geen informatie over huisaansluitingen, dit aangezien deze data
in dit stadium niet noodzakelijk is en dit veel extra werk zou betekenen.

2.2

Overzicht oriéntatietekeningen

De oriéntatietekeningen zijn als volgt samengesteld:

1.

Op basis van de beschikbare ondergrond, de aanduiding van het dijktracé en
een vooraf gespecificeerd projectgebied, is bepaald welke afzonderlijke KLIC-
oriéntatiemeldingen benodigd zijn.

De KLIC-oriéntatiemeldingen zijn uitgevoerd.

De resultaten van de KLIC-oriéntatiemeldingen zijn gecombineerd in één
autocad-bestand.

De tekeningen zijn verder uitgewerkt om goed leesbare afdrukken te kunnen
maken van het gehele dijktracé. De inventarisatietekeningen omvatten niet het
gehele plangebied, enkel het dijklichaam met een zone van minimaal 50m aan
weerszijde. De overige data is beschikbaar in GIS en als autocad-tekeningen. Op
de inventarisatietekeningen zijn slechts de typen kabels en leidingen zichtbaar,
de netbeheerder van de betreffende kabel of leiding is in de digitale informatie
(autocad of GIS) wel zichtbaar.

De informatie is vanuit autocad omgezet naar GIS.

De inventarisatietekeningen zijn in bijlage 2 opgenomen.
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2.3 Overige tekeningen

Naast de informatie op de oriéntatietekeningen is er aan de hand van de KLIC-meldingen een
aantal tekeningen binnen gekomen met daarop de volgende informatie:

1. Dwarsprofielen van gestuurde boringen.
2. Dwarsprofielen van zinkers.

De overige tekeningen zijn in bijlage 3 opgenomen.
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De inventarisatietabel bevat de informatie welke niet op de inventarisatietekeningen
verwerkt kan worden vanwege de leesbaarheid. De tabel omvat daarnaast ook
informatie welke in de gesprekken met de netbeheerders naar voren is gekomen. De
volgende zaken zijn in de tabel opgenomen:

1. Naam netbeheerder
2. Contactpersoon en gegevens netbeheerder
3. Type kabel of leiding (wat er getransporteerd wordt)

De inventarisatietabel is in bijlage 4 opgenomen.
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Er lopen diverse andere initiatieven ten aanzien van kabels en
leidingen in het studiegebied, bijvoorbeeld de verlegging van
de leidingen van Oasen (water) en leidingen van de gemeente
(persriolering). Om de voortgang van deze initiatieven niet te
beinvloeden worden vragen aan de netbeheerders in relatie tot
kabels en leidingen in project KIJK via het waterschap verstuurd
en behandeld. Deze vragen, inclusief de reacties welke via het

waterschap zijn ontvangen, zijn in dit hoofdstuk weergegeven.

Alle beheerders

Liggen er (grote) transportleidingen in het projectgebied en zo ja, waar liggen
deze? Wat zijn de voorschriften die gelden voor deze transportleidingen?

Wat is de status van de kabels en leidingen welke in en rond de dijk liggen (jaar
van aanleg, verwachtte levensduur, schades)?

Zijn er vergunningen, verleend door het waterschap aan netbeheerders, aangaande
de kabels en leidingen in en rond de dijk? Zo ja, graag deze vergunningen
aanleveren. Aanvullende vraag aan waterschap: wat kan het waterschap doen
om deze vergunningen in te trekken en wat zijn de consequenties hiervan
(bijvoorbeeld een compensatieregeling).

Verzoek tot controle van de bijgevoegde gegevens, voornamelijk op compleetheid.
Het is van belang dat alle in gebruik zijnde K&L op tekening staan, ook de loze
/ wezen K&L moet op tekening staan aangegeven (indien zaken ontbreken,
graag aanvullende informatie verstrekken). Tevens de informatie aanvullen met
diameters materialisatie etc. van kabels en leidingen.

Staan er in de toekomst werkzaamheden gepland aan K&L binnen de plangrens?
Zijn er knelpunten / problemen / bijzonderheden binnen het plangebied (zowel
bestaande als voorziene toekomstige)?\

Per beheerder

Stedin: Heeft het bovengrondse laagspanningsnet, behalve cultuurhistorische,
nog overige waarde of voordelen?

Gasuniewest, Gemeente Zuidplas, Gemeente Capelle aan den lJssel, Gemeente
Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Waterschap: Binnen het projectgebied
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Legenda kabels&leidingen

buisleiding gevaarlijke inhoud

gas lage druk
gas hoge druk
datatransport

R laagspanning

middenspanning
7777777 water
I riool onder druk
riool vrijverval
+ - hoogspanning
landelijk hoogspanningsnet

overig

grens. bur

Buiten deze vragen omis het voor het vervolg traject noodzakelijk om de juiste contactgegevens

te hebben per netbeheerder, vandaar het verzoek om de inventarisatietabel aan te vullen.

ligt (liggen) een (of meerdere) kabel(s) of leiding(en) welke niet herkend is (zijn) aangaande
het type kabel of leiding. Kunt u aangeven om welk type kabel of leiding het gaat? (zie
tekening 025-16-BWZ-901)

+  Gemeentes: s er binnen de gemeente een kabels- en leidingencodrdinator die beschikking
heeft over gevraagde info m.b.t. kabels en leidingen (en die sowieso periodiek een
combi-overleg voert met alle betrokken nutspartijen). Is dat hier ook zo en kunnen wij
toegang krijgen tot die info?

+  Gemeentes: Zijn alle (buiten gebruik zijnde) riooloverstortleidingen in beeld?

+  RWS: Veel aansluitingen van DRIPS/informatieborden/verlichting van RWS die door de
dijk lopen staan niet op de KLIC. Kan RWS die info aanleveren (Gijsbert de Bode/Cees
Besseling?)?

Waterschap

+ Is het wenselijk dat zoveel mogelijk kabels en leidingen naar buiten het tracé van de dijk
worden verplaatst? En hoe reéel is het dat dit binnen dit project gaat gebeuren (gezien
het feit dat dit binnen het waterschap op geen locatie gerealiseerd is)? Indien ja: Wat
is het profiel van vrije ruimte buiten de dijk en waar vandaan wordt dit gemeten (teen
talud, rand kernzone, etc.)? Hoe wordt deze lijn gedefinieerd?

- Afdeling vergunningverlening: Wat zijn exact de mogelijkheden om nutspartijen niet
langer in de dijk te gedogen, c.q. de vergunning voor ligging in de dijk in de toekomstige
situatie in te trekken.

«  Cluster beleid: Welk beleid heeft HHSK m.b.t. opschoning kabels en leidingen?; verzoeken
om beleidsregels m.b.t. kabels en leidingen expliciet te maken.
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Eisen en voorwaardeh
netbeheerders

Vaneenaantalnetbeheerdersisaanvullendeinformatieontvangen
aan de hand van de gedane KLIC-oriéntatiemelding. Deze

informatie is hieronder per netbeheerder samengevat.

5.1  CIF (Rabo Bouwfonds Dutch Communication
Infrastructure Fund)

In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende
voorwaarden voor de ontwerpfase opgenomen. Minimaal 2 dagen voor de start van
de realisatie moet contact opgenomen worden met J. Kappers (0318531594) om de
volgende zaken te bespreken: definitieve start- en einddatum van de werkzaamheden,
wijze van uitvoering van de werkzaamheden, afstand van de werkzaamheden tot
de kabel/leiding, naam en telefoonnummer van onze contactpersoon en afstemming
over te nemen voorzorgsmaatregelen.

5.2 Dunea

Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de volgende zaken besproken worden
met contactpersoon Piet Eikelenboom (088-3475370)

- Startmoment van de werkzaamheden

- Wijze van uitvoering van de werkzaamheden

- Afstand van de werkzaamheden tot de leidingen

- Naam/telefoonnummer van de contactpersoon

- Afstemmen van de door ON te nemen voorzorgsmaatregelen

5.3 Evides

De waterleidingen van Evides liggen aan de noordzijde van de IJssel, derhalve wordt
verwacht dat Evides geen belang heeft om verder nog bij het project betrokken te
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worden. Voor de volledigheid zijn de ingekomen gegevens van Evides wel opgenomen in de
stukken (tekeningen, tabel en rapportage).

Het gebied is in grote mate aan verandering onderhevig. Het is niet zeker of de leidingen en/
of kabels binnen het aanleg- of wijzigingsproject ten tijde van uw graafwerkzaamheden al
gerealiseerd zijn of nog gerealiseerd moeten worden. Om schade te voorkomen dient u bij de
uitvoering van de werkzaamheden de geprojecteerde leidingen te beschouwen als bestaande

leidingen.

Wij wijzen u erop dat u zich bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te houden aan
alle relevante wet- en regelgeving en daarnaast aan de richtlijnen die Evides heeft opgesteld
ten aanzien van werkzaamheden in de nabijheid van (drink)waterleidingen. Deze “Richtlijnen
bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van Evides” zijn te vinden in bijlage 9.

5.4 Gasunie West

Op de scheiding van dijkvakken 31 en 32 liggen 2 brandstof transportleidingen.

Op werkzaamheden nabij de leidingen van de Gasunie zijn de algemene voorwaarden van de
Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) van toepassing. Deze voorwaarden zijn
te vinden in bijlage 8.

In geval van de brandstoftransportleidingen in het gebied is het bevoegd gezag (Rijk,
Provincie, Gemeente, Waterschap) verantwoordelijk voor de (ruimtelijke) ontwikkelingen
nabij de leidingen. Er wordt contact opgenomen met bevoegde gezagen.

Tijdens de ontwerpfase wordt een vooroverleg ingepland met N.V. Nederlandse Gasunie.
Leidingen van de Gasunie vallen volgens de WION in de categorie “leidingen met gevaarlijke
inhoud”. Dit houdt in dat werkzaamheden bij deze leidingen begeleid moeten worden door
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N.V. Nederlandse Gasunie.

gemeente Capelle | #~ 55  Gemeente Capelle aan den IJssel
aandenlssel | N~

De geleverde informatie als resultaat van de KLIC-oriéntatiemelding dient tijdens de
realisatie aanwezig te zijn op de plaats van de werkzaamheden.

In bijlage 10 zijn aanvullende richtlijnen en voorwaarden van gemeente Capelle aan
den lJssel opgenomen.

Gemeente 5.6 Gemeente Krimpen aan den |Jssel

Krimpen

aandenlJssel in de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende
voorwaarden opgenomen.

I
. gemeente 1
== Krimpenerwaard 5.7 Gemeente Krimpenerwaard
§§
De geleverde informatie als resultaat van de KLIC-oriéntatiemelding dient tijdens de
realisatie aanwezig te zijn op de plaats van de werkzaamheden.
In bijlage 6 zijn aanvullende richtlijnen en voorwaarden van gemeente Krimpenerwaard
opgenomen

=1 UL 5.8 Gemeente Zuidplas

Zuidplas

Van de gemeente Zuidplas zijn alleen kabels en leidingen aanwezig aan de noordzijde
van de lJssel. In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen
aanvullende voorwaarden opgenomen.

59 KPN
k p n Het gehele kabel en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net

(Core), een accessnet (ASN) en een Trilink (Tri). De ligging van deze netten is in één
kaartlaag opgenomen op de inventarisatietekening.

Oaseo 5.10 Oasen

drinkwater In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende
voorwaarden opgenomen.

5.11 Provincie Zuid-Holland

Het plangebied voor de bureaustudies ligt in 2 nazorglocaties van provincie Zuid
Holland, te weten Midden Holland en DCMR milieudienst Rijnmond.
provincie HOLLAND De bekende kabels en leidingen van de provincie liggen in het gebied Midden Holland

ZUID dat valt onder projectleider Harry Boerma. In de begeleidende documenten verkregen
bij de KLIC-melding zijn verder geen aanvullende voorwaarden opgenomen.

5.12 Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeeren Watersaae ~ A@ngezien het werk wordt uitgevoerd in de buurt van een dijk is (conform de

voorschriften van RWS) contact opgenomen met postbusklicwnz@rws.nl
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5.13 SREK (Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden Hol-
land)

Boven de kabels is een afdekband aangebracht, deze dient na de werkzaamheden weer terug
aangebracht te worden. In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn
verder geen aanvullende voorwaarden opgenomen.

5.14 Stedin

In het geval dat er een gestuurde boring gerealiseerd wordt moet altijd contact opgenomen
worden met Stedin. Overige eisen en richtlijnen zijn opgenomen in bijlage 5 “Uniforme
aanwijzingen werken nabij kabels en leidingen (Stedin)” Stedin heeft op 2 locaties een
bovengronds laagspanningsnet; dit heeft geen speciale meerwaarde.

5.15 TenneT

Bij werkzaamheden in de directe omgeving van ondergrondse en bovengrondse
hoogspanningsverbindingen (>110.000 V) dient u altijd
werkzaamheden contact op te nemen met de medewerker Binnendienst KLIC van TenneT.
Richtlijnen voor werken in de nabijheid van hoogspanningskabels zijn opgenomen in bijlage
11

ruim voor aanvang van de

5.16 Waterschap

Diverse kabels en leidingen liggen binnen de keurzone van het dijklichaam, hiervoor moeten
passende maatregelen genomen worden.

5.17 Ziggo

In bijlage 7 zijn aanvullende richtlijnen en voorwaarden van Ziggo opgenomen

5.18 EON

In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende
voorwaarden opgenomen.

5.19 Eurofiber

Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat Lasputten/handholes onder
permanente verharding komen te liggen. Een lasput/handhole is aangegeven door middel van
een 31.xxx of een HH nummer.

Indien blijkt dat een lasput/handhole onder permanente verharding komt te liggen dient u zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met Eurofiber.

5.20 Primagaz

In de begeleidende documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende
voorwaarden opgenomen.

5.21 Verizon

Tussen dijkvakken 6 en 7 kruist een datakabel van Verizon de lJssel. In de begeleidende
documenten verkregen bij de KLIC-melding zijn geen aanvullende voorwaarden opgenomen.
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Vervolg

Voor kabels en leidingen welke in de lengte in het dijklichaam
liggen wordt een separaat traject gestart. Deze kabels en
leidingen worden verlegd naar een nader te bepalen tracé. Voor
alle overige kabels en leidingen (mat name de kruisende en de
huisaansluitingen) wordt tijdens het verdere verloop van het

project als volgt gehandeld.

6.1 Vervolgonderzoeksfase

Voor kabels en leidingen welke in de lengte in het dijklichaam liggen wordt een
separaat traject gestart. Deze kabels en leidingen worden verlegd naar een nader
te bepalen tracé. Voor alle overige kabels en leidingen (mat name de kruisende en
de huisaansluitingen) wordt tijdens het verdere verloop van het project als volgt
gehandeld.

De volgende stap in het proces is het inventariseren van de status en materialisatie
van de kabels en leidingen (ook kruisende leidingen, zie paragraaf 6.2.). Met name
de restlevensduur en de informatie over vergunningen is van groot belang voor het
verdere vervolg van het project. Deze inventarisatie wordt in een tabel verwerkt in
de vervolgonderzoeksfase. Voorstel is om de actualisatie van de tabel eenmaal per
kwartaal uit te voeren.

Zodra de antwoorden op de vragen (conform hoofdstuk 4) beschikbaar zijn wordt deze
informatie verwerkt in de inventarisatietabel. De informatie in deze tabel wordt tijdens
het verdere verloop van KIJK up-to-date gehouden. Voorstel is om de actualisatie van
de tabel eenmaal per kwartaal uit te voeren.

De informatie welke verkregen wordt vanuit een KLIC-oriéntatiemelding zijn bij
benadering ingetekend door de netbeheerders. Dit houdt in dat de werkelijke ligging
kan afwijken van de op de tekening vermelde gegevens, hetgeen overigens ook geldt
voor afwijkingen in diepte.
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Ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen wordt in de planuitwerkingsfase
contact opgenomen met de netbeheerder om, indien mogelijk en noodzakelijk, de locatie
nauwkeuriger in beeld te kunnen brengen. In een latere fase wordt, als voorbereiding op de
realisatie van de dijkversterking, de ligging in het veld vastgesteld middels het graven van
proefsleuven. De locaties van de proefsleuven worden bepaald aan de hand van de kansrijke
alternatieven. De kabels en leidingen worden hierbij vrij gegraven, ingemeten en vastgelegd
op tekening. Voorafgaand aan het graven van de proefsleuven wordt een zogenaamde
graafmelding gedaan om nogmaals de gegevens te controleren.

Voorafgaand aan het feitelijke (grond-)werk tijdens de realisatie dient opnieuw een graaf-
melding gedaan te worden. Indien de kabels of leidingen niet worden aangetroffen op de
locatie waar deze verwacht worden, wordt contact opgenomen met de netbeheerder om te
verifiéren wat de oorzaak hiervan is.

6.2 Kruisende leidingen

Hieronder volgt een opsomming van de leidingen welke de lJssel kruisen ter plaatse van het
plangebied.

In dijkvak 1 ligt een tracé met ondergrondse hoogspanningskabels van Stedin. Ter plaatse van
deze kabels ligt tevens een datakabel van Stedin.

In dijkvak 6 ligt een tracé met ondergrondse hoogspanningskabels van Stedin onder de lJssel
door.
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Tussen dijkvakken 6 en 7 liggen een aantal kabels en leidingen welke de lJssel kruisen,
aangezien hier geen werkzaamheden gaan plaats vinden worden deze hier niet
genoemd.

Ter plaatse van dijkvakken 22 en 23 ligt een datakabel van Stedin in de lJssel parallel
aan de dijk. Bij een eventuele dijkversterking richting de IJssel moet bepaald worden
wat de effecten zijn op deze kabel.

In dijkvak 30 liggen een aantal kabels en leidingen die de lJssel kruisen, hier volgt een
opsomming:

- Laagspanningskabels Stedin,

- Middenspanningskabels Stedin,

- Datakabel Stedin,

- Datakabel KPN,

- Datakabel Rijkswaterstaat,

- Waterleiding Dunea.

Op de scheiding van dijkvakken 31 en 32 kruist een brandstofleiding van Gasunie
West de lssel.

Ter plaatse van dijkvak 33 kruist een waterleiding van Oasen de lJssel.

In dijkvak 36 ligt een kruising van datakabels, deze kabels zijn in beheer bij Shrek en
KPN.

Ter plaatse van dijkvak 37 liggen een aantal datakabels van Stedin. Deze lopen over
een relatief grote lengte in een rechte lijn. Vermoedelijk betreft het hier een diep
liggende kabelbundel.

Verder liggen er in dijkvak 37 nog enkele kabels en leidingen onder de IJssel, aangezien
de waterkering op deze locatie verder van de lJssel af ligt is de invloed van de kruising
met de lJssel erg beperkt.

Voordekruisendeleidingenis hetvan belangominzichtte hebbenineenaantalaspecten
waaronder, materialisatie, diepteligging, restlevensduur, vergunningsvoorwaarden. De
meeste kruisende kabels en leidingen zijn ondiep aangelegd door middel van een zinker.
De uitzonderingen hierop zijn de brandstofleidingen van Gasunie in dijkvak 31 en 32, de
waterleiding van Dunea in dijkvak 30 en de watertransportleiding van Oasen in dijkvak
33. De dwarsprofielen van deze gestuurde boringen zijn te vinden in bijlage 13.

6.3 Huisaansluitingen

Langs het volledige tracé van de waterkering liggen diverse huisaansluitingen.
Deze huisaansluitingen kunnen niet worden verwijderd tenzij de bijbehorende
bebouwing wordt verwijderd. Echter zullen huisaansluitingen in nagenoeg iedere
versterkingsmaatregel ingepastkunnenworden. Hiervoorisin de vervolgonderzoeksfase
nadere uitwerking nodig.

6.4 Meldingen bewoners

In de afgelopen periode zijn diverse meldingen van bewoners opgehaald. Deze
opmerkingen worden meegenomen richting de keuze voor het VKA en richting de
planuitwerking. Het volgende kaartje geeft globaal weer op welke relevante thema'’s
en op welke locaties er meldingen zijn gemaakt.
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Mo tiin Boring oy, nt vtz 2lelslalalzesz2|z]elz]z]z]2]22|e|z]a]z]a]5a|e]a]5]s]| DiaMeTER
artlijn boring 1.0.v. In FEdEpun milzg < A w il e A i i N T i i i i i 2 o B B i i T | S LENGTE BORING: 87.0 m.

Intrede

Geen TOPO
Wel op coordinaat

ZINK-5762-001

Kader A3

Intrede X = 106060.8110 Y = 444101.6780 D A T E 1 1 - 0 ['_ - 2 0 1 6

Uittrede X =106005.2020 Y = 444034.7720

é GECONTROLEERD BBR
HORIZONTAAL BOREN m BOREN VOOR AARDWARMTE S [: H A A L 1 : 5 0 0

UITGAVE A

Bob den Boer BV

VOSKUILEN AS-—BU/IL D

KAREL-DOORMANLAAN

GESTUURDE-BORING BORING-3371
GOUDERAK
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ZINK—513F oo

3
van Voskuilen
Woudenbergb.x X y z X y z
[ 106.433.233 | 444.616.850 ] -1.782 | [ 106.422.598 | 444.624.197 | -2.504
Adres : Middelblok 15 P L = 14.00
Plaats . Gouderak
Datum : week 15 2015
Maaiveld

Zinker PE Boogstraal (°) :R8
D(mm) : 110mm SDR 11 Diepte {(m) : 4.10 Intredehoek (°)  : 75

E by, ELEK en GAS BOOGIPLIT ZINKERS

Ix LS 110 PL
GOWDERAK GEM. NUDERKERK 1xBAS 63 SDRA

zinker onder sloot




Adres; Lo Aol THr K
Plaats: (2. O2RF/
Datum: 7. /¢ - 132

Maaiveld 5 y; j/y/’,é qu

Boogstraal( °): /( /R

Diepte is #/4:m1

Intredehoek(®): 55 7

z 1K 7055/00/
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Terrein stichting Drost Lserman.

215

2175

Ruiter

Bestoonde HD. gqasleiding 015m. loten zakken.

l\
0%,

2
i 298

2298

292

Bocht 9¢°

2o

5.00_ NAP

Fatrijzenot
T

®

EE]

d
f

%

H

i sl 5

iR

Zinker is uitgevoerd in naadioos stalen pijp 108x36.

Zinker is bekleed met gesinterd PE.

Alle pijpmaten zijn gegeven in millimeters overige maten in meters.
3 Lasbochten van 45° R=250

1 Lasbocht van 90° R=250
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GEBID W5 oW IS 4025 KR

R =120 ASBOCHTEN GEBRUIKEN
MATERIAAL ZINKER NAADLOZE STALEN PUP § 150/159
GEASFALTEERD VOLGENS KLASSE I

VOOR SITUATIE ZIE TEK G402
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Uittredepunt

&
3
a
@
3
b
k=S

Afstand t.o.v. intredepunt (m) 2 2 x
Diepte t.0.v. maaiveld (m) 2 3 2
Opmerkingen
Het geteker;de maaiveld is fictief.
De werkelijke lengte en/of diepte van de boogzinker kan afwijken van de hier
getekende dwarsdoorsnede doordat:
- Er verschillen bestaan in maaiveldhoogte tpv de in- en uittredepunten.
- De radius van de bogen door optredende trekkrachten geleidelijk groter
wordt.
' Opdrachtgever:  Baas bv
2" Verbree by W] 2Celeri=n Datum:  05-02-2014 Materiaal buis: «««ceoesesoe o cmee oo cee et eontactpersoont.s * Dhr. Th. Goor
Tull su 't Waal gosfuurd .
Lengte boogzinker: 5,9 m.
Adres: Groenedijk 241 Formaat: Ad
P Waalseweg 62a 3999 NT Tull en 't Waal ]
T 030-606 3362 Lengte materiaal: 8,3 m.
F 030 - 606 68 48 .
E info@verbreebv.nl Plaats: Nieuwerkerk aan de ijssel Aantal buizen: T Schaal; 1:100 Verbree bv standaardschets
W www.verbreebv.nl e SUzet, nummer: VBZ-6-5,9
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2x Zinker @110 SDR1T

@ -
N .
o
Welvreugd Drilling B.V. Telefoon : 010-5918247
Fax : 010-5926183
Burgerweg 5, 3155 DA Maasland E-mail . info@welvreugd.nl

Opdrachtgever: van Vulpen t.a.v. André Kruik
Lokatie : Ouderkerk a/d l1Jssel/Nesse Tiendweg(Geen nr)
Onderwerp  : Boogzinker (Theoretisch profiel zinker)

Buis: 2x@110 SDR17 | Datum zinker | Formaat | Schaal | Getekend | Tekeningnummer
Radius: 10m 22-06-2012 A4 NVT PB 120622b
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Adres: A/ Z7. /70/”

Plaats: o wosRA
Datum: f"/’[ - /8

Diepte is 47%m |

ZINK-4066-001



740480
Typewriter
ZINK-4066-001


ZINK—513F oo

3
van Voskuilen
Woudenbergb.x X y z X y z
[ 106.433.233 | 444.616.850 ] -1.782 | [ 106.422.598 | 444.624.197 | -2.504
Adres : Middelblok 15 P L = 14.00
Plaats . Gouderak
Datum : week 15 2015
Maaiveld

Zinker PE Boogstraal (°) :R8
D(mm) : 110mm SDR 11 Diepte {(m) : 4.10 Intredehoek (°)  : 75

E by, ELEK en GAS BOOGIPLIT ZINKERS

Ix LS 110 PL
GOWDERAK GEM. NUDERKERK 1xBAS 63 SDRA

zinker onder sloot
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Adres : Middelblok 15 P L = 14.00
Plaats . Gouderak
Datum : week 15 2015
Maaiveld

Zinker PE Boogstraal (°) :R8
D(mm) : 110mm SDR 11 Diepte {(m) : 4.10 Intredehoek (°)  : 75

E by, ELEK en GAS BOOGIPLIT ZINKERS

Ix LS 110 PL
GOWDERAK GEM. NUDERKERK 1xBAS 63 SDRA

zinker onder sloot




BOOGZINKER C

2% Tochtweg 15 Nieuwerkerk a/d IJssel.

52 103593.27 | 44331527 E_LS Boogzinker Uitrede punt
53 103586.80 | 443309.51 E_LS Boogzinker intrede punt
Zinkerprofiel C
. R —— g e

Ly I
\ \'\ =3 *)] ,/ /"
A\ \‘\(.\l i N Y /4
AN <t s
RN g 7
1,7 32 | 32 11,7
9,8 J

ZINK-5274-001


740480
Typewritten Text
ZINK-5274-001


BOOGZINKER B

2% Tochtweg 15 Nieuwerkerk a/d lJssel.

Bodgzinker Intrede puht

6 103610.03 | 443286.03 E_
E

LS
7 10361734 | 44327876 LS Boogzinker Uitirede punt

Zinkerprofiel B

3 .},'/'|
W O o 5
W N ~ Ve
N (@ N &
N, = B
~\‘ — m S .f/'
Seu e
S T
T
|
2/2 L 412 412 . 2/2
A 2y

ZINK-5273-001


740480
Typewritten Text
ZINK-5273-001


BOOGZINKER B

2% Tochtweg 15 Nieuwerkerk a/d lJssel.

Bodgzinker Intrede puht

6 103610.03 | 443286.03 E_
E

LS
7 10361734 | 44327876 LS Boogzinker Uitirede punt

Zinkerprofiel B

3 .},'/'|
W O o 5
W N ~ Ve
N (@ N &
N, = B
~\‘ — m S .f/'
Seu e
S T
T
|
2/2 L 412 412 . 2/2
A 2y

ZINK-5273-001


740480
Typewritten Text
ZINK-5273-001


BOOGZINKER A

2% Tochtweg 15 Nieuwerkerk a/d lssel.

10 10363591 | 443260.14 E_LS Boogzirker Intrede punt
1 103641.77 | 44325426 E_LS Boogazinker Uittrede punt
Zinkerprofiel A
iy R I // Ee
.\. N . q q ././'/.
\\:‘:QJ ) :\_ N ’,‘:";'/./
25 | 31 | 31 2,5
11,4

ZINK-5272-001
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BOOGZINKER A

2% Tochtweg 15 Nieuwerkerk a/d lssel.

10 10363591 | 443260.14 E_LS Boogzirker Intrede punt
1 103641.77 | 44325426 E_LS Boogazinker Uittrede punt
Zinkerprofiel A
iy R I // Ee
.\. N . q q ././'/.
\\:‘:QJ ) :\_ N ’,‘:";'/./
25 | 31 | 31 2,5
11,4

ZINK-5272-001



740480
Typewritten Text
ZINK-5272-001


Onderwerp

Stedin Netbeheer B.V.
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Detailtekeningen Electriciteit

Gem. Moordrecht

GEMEENTE ENERGIEBEDRIJF | Schaal:1:100 | datum:25-1-61

1 ° 3 4 3
& 8 8§ Y Y 3 o8 gy
S S Y » o b
g IR IERE 88§ iy
—_—t L — - . - . <4 —_ NAR
West ving dijk
ESILUNY
D
4 . 4
\
I B
Zinker gepeild s-¢- 67 bjj watevstand 1.30m. —NAP
VOOR SITUATIE ZIE TEK G413
Dotum | Blad no. |L.S. zinker door Ringvaart nabij brug West Ringdijk
9 TE Kon Julidnastr. - M. Lallemanstr,

Z.121,

_ get.:Rv.B. _ gez.:

Aantal bladen: Blad:

Onderwerp

Stedin Netbeheer B.V.



ZINK-3231-001

zinker LS
van Voskuilen
Woudenbergb.y X y z ; X y z
| 105.407.620 | 443.864.427 ] -2.694 | | 105.412.484 | 443.870.281 -2.507
Adres : Prins. Marijkestraat Lengte = 9,75 ml
Plaats : Moordrecht
Datum : _8-10-2012
Maaiveld
Zinker PE Boogstraal (°) 6
D(mm} : 110 Diepte (m) : 2,56 m1 intredehoek (%) 60
<
7,
7
“ .
x, - / -~
F £ / .
7 Sy
7,
. 7, \
\ 74
o W # 7 %
SONRARE A 7, ». -
\ 7, %
N 7 ;
N ; \ / 4
» N\ X y // \\ 4
7 7 ~
AN 7 p /
y N . %
X 4 4 3
) 5 /.; A NN
2. Vo a
/ i .
7 RNOF 4 :
N ",

T/ &
N



Intredepunt

BOORRICHTING

Boring 1924-01
Lengteprofiel A-A

< o ad e
bl b (4 ~ vy < -
< ~ © — - ~ ~

-t < M ~ \n !
< ~ m ~ n Y- ~
=3 [ [ | i | '

19 1280

132.0
B0 |36.0

-8.1

|-18 |40

-6 440

/ T~
X Y Z Omschnvwng
Uttrege punt (105338776 [444158 768 |-3 109 GESTB110PE SCR 11
\\ Intrecd punt 105390510 (444120722 [-2843 GESTB110PE SOR 11
\\\
\\
\\
\\
<>
oe \\\
X
4, \
/
PNy
/ /
o,
/
dnicedexg
/ / $
1:500
-
c
3
[
°
: /
=
=
N
R
z I1VK-2964-00!
LET OP: Bovenstaande analoge maatvoering zijn bepaald tijdens de
pilotboring.
Deze maten kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Storende 'e_lememen 2oals damwanden, betonjjztr, spoorrails, bodemgesteldheid
Opdrachtgever: | van Voskuilen
- o < < < e o
2 P .ﬁ_ 3 5 Se Hor. afstand t.o.v. Intredepunt {m} Woudenberg BV
B - o~ . . g J Proj. nr. opdrg.:
i b w hi “.‘ MY Hartlijn Boring t.0.v. Maaiveld (m) Klic nr: 1126172317 Aanvsime bedraf voor gestaurde boringen
. N A Bezoek adres Batuwseweg 43
Moordrecht - Koningin Julianastraat otk A 17 kx Loplkerkape!
Post adres. Postbus 72

1:200

1x 70Mtr #110mm sdr11

3410 C8B Lopik

datum geboord 31-05-2012

Tel. 0348-554986 Fax: 0348-550611 infoQ@kleverbv.nt

Getekend: | J. Verhoeven Par. /7 Datum 13-06-2012 Blad: | 01
Gecontroleerd: Par. Datum Formaat: | A2
Meet methode: | Walk over Schaal: | Zie tek.
Status: Revisie Kenmerk: n.v.t. Project nr.: 1924
Versie: A Vergunningnr.: n.wv.f. Tekening nr.:  1924-12-RT-01




intrede

Geen TOPO
Wel op coordinaat

2INk-3%}0%-00l

Uittrede

INTREDE Drost IJsermansingel UITTREDE
\ T
MAAIVELD ~_ L] MAAIVELD
\\\ ///
NLPONTIE| 2121 8|Sl 8|S s|z|s|23|a|28|=2|F|9 32|25
DIEPTE TENOPZICHTEIS| g | B | S 2|« | 3| || &2 |5 |RI®B|3 A | &|5([&a]|8
GESTUURDE BORING |® 1x160 SDR ]
DIAMETER
LENGTE BORING:
Infreda X = 05579.2000 Y = 444264.5410
2 XsWSS95.0530 Y e 6642537150 Kader A3
3 X = 1056185820 Y = 4442479480 DATE 30_05_2013
Uitirede X = 105630.06W0 Y = 4442044170
g GECONTROLEERD BBR
HORIZONTAAL BOREN ‘A BOREN VOOR AARDWARMTE SCHAAL n'v't'
Bob den Boer BV UITGAVE A
VOSKULLEN-B.V. AS-BUILD
DROST-1JSERMANSINGEL
GESTUURDE-BORING BORING-2807
MOORDRECHT
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11
oy

g
_BOVENAANZICHT
SCHAAL 1 : 1000
HORIZONTAAL GESTUURDE BORING - 1xMANTELBUIS HO.P.E. #200mm SORM PESO - LENGTE 385.6m AS-BUILT_
VISSELOUK-ZUID ~HOLLANDSCHE 1JSSEL~

g///)
SRR
mmm\mmmm/m

i

REFERENTIELUN.

I

EEEEELE

<HOLLANDSCHE 1155EL~

R EEEEELE

0D.ZH. SOCEA_81200/1600mm /
BORING 1995

7 - /

e RULLLSARELy FeRTLE

INTREDEPUNT BORING
KATTENDUK
REFERENTIELLIN

/
/
\\
/
AL

Y

LGS
mmfn..;ﬁg.

I
TNZESs T T T
W\%ﬁ \\

2MWAP. T e T T L e — — =
_n’_ FEEEEEEE
GEEEEEEEEE
SCHAAL 1 : 1000
/ MANTELBUIS_#200mm
HOP.E. SORT PEGD
TZ2220
X%
% () nee. ouo
SERA Y| oL sutmn
G, BEEA] awrs s
é&.oou.uou..& (:80mm)
XX
77
g 4. Joor o o | == ewsos_| Gestuurde Boring door Hollandsche Ussel thy MSkabel oo 24014
“ ‘Snelle Sluis - Kattendij Scnau; 111008
_DOORSNEDE N =3
! |~ LAND N.V. o=l
I 1 208 oovon [ zaw |

Detom205.90 1 T 0846 1 Bestand: GATNCHPP\SOARADUS\STRUCV-0)OVG

Stedin Netbeheer B.V.
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HORIZONTAAL GESTUURDE BORING - 1MANTELBUIS HOPE. ¢200mm SORTI PESO - LENGTE :389.3m

SCHAAL 1 : 1000

SANTELBUS 0290mm
HOPE SORTI PEGD

~HOLLANDSCHE tmmm ~

216.0n-N AP ]

(VLAK)

_LANGSDOORSNEDE

SCHAAL 1 : 1000

by, MS kabel

o

Plan Gestuurde Boring door Hollandsche ssel

LAND N.V.

Al

N R ——

B

Moo Gome 022 260150 G0UOA

*

P6287 |2

Stedin Netbeheer B.V.
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0 2 0 2 * 16 1 2 22 2% 2
KABEL 8l = < ol o] o ol o o o
2 g § 5 & g 3 E 8 B Bl § &
w) s l wl
BODEM B E = e g 3 g o k= g
RI_SNELLE SLUIS
7 y 1
3 y
7
. ﬂnu 4x95+4x21/2
WATERPEIL 215 _ NAP 0D 16..01.86 S 3x95mmZ10&Y STAT SNELLE SLUIS - ABR. KROESGEHAAL

RI_ABR, KROESGEMAAL

Utgnodd, fGun. Ger. Gee Widare Neordsi | KABELZINKER HSLS DOOR SNELLE SLUIS ?@. Datam: 16 -6./86
b GEM MOORORECHT . e e
GEMEENSCHAPPELIK ENERGIEBEDRIF U bt
Atd. HS/LS GOUDA EN OMSTREKEN A | 2172 ﬁ
D ) C I B ! A

Stedin Netbeheer B.V.
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Onderwerp

- . PSP TN e PN e .- R R e T A A T R N -
4
RINGVAART
] 4 5 1 oW o. B M B N % B B w
.woumzmmmwmmmmW.Mﬁnmmm&m“ﬁmmﬁﬁwﬁw 3
= - - =] ~ = = - -~ -~ - = -5 | | = =)
- STHRRL £:9500
meee B 8 5 5 Z 5 8 % 5 3 3 3 3 33 558 33 98 8 3 8 3w
NAR - - R 0 8 5 Phae
.50 I -
WSSELZIJDE ! WEST. RINGDIJK ° '
a !
. T S ?
~4 s S
TRANSF, ] s P
STATION , {/h// - s c e > Transf, station
_/[ T | \\\\\ . 2® Tochtweg Zuid
““\
/_ - k
I\LILk _\\\ ,
ALOBE SEHOT
NB
Zinker gepeild 9-3-73 bij- 190m ANP
G 3185 mm 1041 juiuli g A
O 3595 mum? 10KV, RESERGE LENGTE 4540w WOPRICHT. 2¢ TOCHTW. ZUiR [T =TI 2 Buizen $133/125  staal
1
Uitgave d.d. | Get.|Gez.|Gec. Wijziging Noordpijl :oom%»zzwzmmwN_zxmm DOOR RINGVAART NABIJ Dotom: $3.7."1 i
SNELLE SLUL -
AL GEM. MOORDRECHT schaal: 1:100
Aantat:
GEMEENSCHAPPELIJK ENERGIEBEDRIF
ata. HSD. . GOUDAEN OMSTREKEN A3 ﬂ
‘E 1 D T n— T B T A
sﬁ(:&l«.\t«. A ¢ - — ”~ — . - N PV AR Y e

Stedin Netbeheer B.V.
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HUISNUMMER 2 W010457 BOVENEINDSELAAN HUISNUMMER 9
GEPEILD 10-12-1999
LENGTE SCHAAL 1:100 z
DIEPTE SCHAAL 1:100
MAAIVELD BERM MAAIVELD
BODEM T.0.V. MAAIVELD gl s| sl sl sl | s| sl | | s| sl s | sl s| sl s s| sl sl s s s| sl g s s| sl s s =s| sl s s s s
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
KABEL T.0.V. MAAIVELD g g 2 2 3 3 2 2 2 B S S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ] 8 2 8 3 8
o o o o - - - - - o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ - - o o o
AFSTAND UIT HET NULPUNT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ] ] ] 8 8 8 8 ] 8 S S ]
=3 - o~ © < w6 © ~ © o =] T o © < 0 © ~ o o S b o © < 0 © ~ © @ o b4 o © < 0 o
- - - - - - - - - N ~N N N N o~ ~ o~ ~ N @ i © © © o d
TELECOM NETVLAK ASN
WEGKRUISING (GB)
Komt voor in
1015.43750
W010457

CGB NAAM: KMPN-LGLD

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010457

Meldnummer

160066427

Datum

7 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

BOVENEINDSELAAN

Peildatum

10 dec 1999




IJSSELDIJK W010459 IJSSELDIJK BREEKADE

GEPEILD 09-10-1997

LENGTE SCHAAL 1:200 o

DIEPTE SCHAAL 1:200

MAAIVELD MAAIVELD
—
e
—
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CGB NAAM: KMPN-LGLD

TELECOM NETVLAK

WEGKRUISING (GB)

Komt voor in

1020.43775

ASN

W010459

Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010459

Meldnummer

160066430

Datum

7 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

IJSSELDIJK

Peildatum

9 okt 1997




MAAIVELD

W010500

GEPEILD 09-10-1997

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

SSELDIK

MAAIVELD

BODEM T.0.V. MAAIVELD s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
s 2 s s 2 2 o s s o s ° s ° o s ° © © © © © © © © © © © © s o s s ° o s
KABELT.OV. MAAIVELD 8 g 8 8 8 8 g i 2 8 2 8 8 s 8 8 g g g [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 8 g 2 g 8 8 g 8 3 2 ] g 8 8 g g 3 8
g 3 2 2 < < H S K H ] J 3 N S 3 M 3 S B B B B B S B B B B B B S B B B B B B B B H 3 i M 3 S 3 K & K A K < 2 B S 3 g
AFSTAND UIT HET NULPUNT 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 g g g H H g g g g g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E 3 H H g H H] 3 3 K H s 3 3 ] E ] 3 3 3 H 2 3 3 S E ] 3 3 3 H s 3 3 ] z 5] 3 3 H H s
s ~ < s = s @ e = d 2 2 e € = e 2 E k] 8 ] 3 g g 5 g ] E 5 8 3 3 E g 5 ] E ] s g g 3 g ] 5 g g g 5 8 3 3 8 8 5
TELECOM NETVLAK ASN
WEGKRUISING (GB)
Komt voor in
102043775
1020.43800
CGB NAAM: Ol

W010500

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010500

Meldnummer

160066430

Datum

7 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

IJSSELDIJK

Peildatum

9 okt 1997




MAAIVELD

HUISNUMMER 89

W010501

GEPEILD 08-10-1997

LENGTE SCHAAL 1:500

DIEPTE SCHAAL 1:500

IJSSELDIJK OOST

HUISNUMMER 63

MAAIVELD

BODEM T.0.V. MAAIVELD olo|lo|lo|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|e|e|e|e|e
Sle|ale|ala|a|e|ale|ala|a|a|a|e|ale|a|a|alale|e(e|a|ala|e|ale|a|e|a|e|a]e|a|e|a|a|al|ale|e(e|alala|a|a|e|a|e|a|a|ale|e(e|a|a|ala|e|e|a|a|a|a|a|ale|e|e|a|a]|a|e|e]|e
o|lo|lo|lo|o|lo|lo|jo|lo|o|o|o|o|o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o|o|o|lo|o|o|jo|jo|jlo|o|lo|lo|lo|lo|o|o|o|lo|o|jo|o|jlo|lo|lo|lo|lo|lo|o|o|o|lo|o|o|lo|lo|lo|o|o|o|lo|lo|o|jo|lo|lo|lo|o|lo|lo|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o
olo|lQ|lo|lw|lvw|iojlvw|lw|lo|@lo|lvw|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o o olo|lo|lo|lo|o|o|lo|o|o ||| |2 o o o wn wlo|lo o | o o cl|lo|lo|lo|o | =3 (=3 w o o
KABEL T.0.V. MAAIVELD gIR|Z|S|2(a|2|e(2 (8| |] | (3|22 (223|222 ||| (I3[ ||| |3 (2223333 |3 |3|3(][s(8|2|8|F|I3(|5(2[8(8(2(2|8 glg|8(8|8(S(e|e|g|8|8|8|3[8[a[=R|B | |=|2 |
cle|v|ad|lad|a|® ||| (T | F|F[(F|F|(F|(F|F|(F|F|F|(F[([F|TF|(F|[F|F|(F[([F|F|(F|TF|F|(F|F|F|F|F|F|F|F|F|F|F|F|F|F|O ||| |V ||| bbb |ld|d|a [N~ |
olo|lolo|lolole|e|ele|c|olo|o|lo|lo|lo|lo|lo|o|lo|lo|o|lo|lo|o|o|lo|o|le|e|lole|c|o|lo|lcle|lo|ele|le|olo|e|lole|elalelala|lc|a|a|8]|8(8|8|8|2|2|2|2|2(2|l2c|clgle|clelc|clele|ale(e|2s |2
AFSTAND UIT HET NULPUNT gleig|e8|a|s|s|s|S|S|e(e|e|8|a|8|8|S|8|8|e|e|e|8|8|e|e|8|8|e(8|8|8|8|8|a|s|8|8|e|e(s8(e|8|2|8|8|8|8|e8|s(2(2|2|2|2|2|1s|2ls/8/8(2(2|2/2|2|2|2|2(8|s(2/2/12|2|2|2|5|2 ]S
cla|f|o |||V |FT|C|®|c|ad|F|[O || |a|[F|©|[0 | |ai S|l | |a|F|(O|d|(0|n|[d|0|d|S|a|F|O|d|o|a|f|C|d|0(ad|[F|(O|8|(8|N|T |8 (X eIN|ITIL|IRISINIT ERER] © o |2 NI (| 0|3
=B E=-BE-RE=-NE=N D= bl .l Bl ol Mmoo |® win v n|w (o
FFFF"NNNNNwwwwwvv:vvlnlnnnlnlnwwwwwhhhhhwwwwwmmmmoa‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_‘_ﬂﬂﬂﬂﬂ‘_‘_‘_‘_‘_SSE“jg‘_‘_FFFF
TELECOM NETVLAK ASN
WEGKRUISING (GB)
Komt voor in
1020.43800
CGB NAAM: Ol W010501

Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010501

Meldnummer

160066430

Datum

7 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

IJSSELDIJK OOST

Peildatum

8 okt 1997




UTRECHT W014549 DE SNELLE SLUIS ROTTERDAM
GEPEILD 01-01-1926
LENGTE SCHAAL 1:100 w
DIEPTE SCHAAL 1:100
WATERSTAND WATERSTAND
BODEM T.0.V. WATERSTAND 5 2 S < g 8 8 8 ] ] 8 8 8 < 2 g 2
o o - ~ o~ ~ o~ ~ ~ o~ o~ o~ ~ ~ - - e
KABEL T.0.V. WATERSTAND 8 ] © 0 g 2 2 g 2 2 e g g '3 g 2 4
- o “ o < < < < < < < < < “ - o -
AFSTAND UIT HET NULPUNT g S S S S 8 8 8 S g 2 g 8 S S 8 g
S B < ] @ ] o s < @ S o s < o S o
- - - - - ~N ~N ~N ~N ~N © ©
TELECOM NETVLAK INN

WATERKRUISING

Komt voor in

1045.44350

W014549

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W014549

Meldnummer

160066813

Datum

8 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam DE SNELLE SLUIS
Peildatum 1 jan 1926




DIJK

FIETSPAD ~

ISALT

STORTSTEEN

1

e@ Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W010473
Meldnummer 160066813

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam HOLLANDSE IJSSEL
Peildatum 9 jul 1993




W010475 SCHIELANDSE HOGE

GEPEILD 24-00-2001 WATERSTAND +4.00 FICTIEF

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

FICTIEF FICTIEF

BODEMT.OV. FICTIER g g g 8 g 8 g g g 8 8 g g g g 2 g 2 2 g 8 8 8 8 8 8 8 g g 8 g g b g 2 8 g g g g g g g 2 g g g g g g g g g g g g g g 8 g 2 g 8 g 8 2 2 8 8
KABEL T.O. FICTIEF 2 2 2 g 2 e H e 8 8 8 2 | 8 H 8 2 8 2 8 28 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 38 38 2 28 8 2 S 8 3 8 8 | 4 ? 4 { 8 H g 8
AAFSTAND UIT HET NULPUNT 8 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S - < - < @ @ = < s S s d ] ] e e = e 2 ] s b ] 3 g g b g ] 8 s 8 k] 3 8 g 5 8 3 < = g ] 3 g € 5 g 2 8 5 b 8 3 8 8 5 8 2 g s 8 2 3 2 g 5 g
TELECOM NETVLAK SN
WEGKRUISING (GE)
Komt voorin
104.4435
CGB NAAM: MOD Wo10475

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

g k Naam W010475
N p n Meldnummer 160066813

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam SCHIELANDSE HOGE

Peildatum 24 sep 2001




106040.84,443890.98 106129.44,444041.81

maaiveld maaiveld
Boringnr:811
.
H -
Peildatum:19-11-14
.
« 4.
A
L schaal: 1:500
H schaal 1:600
.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |o
Bodem t.o.v. Referentieviak 51 51 51 51 51 51 3 3 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 S |3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S |o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |o
Kabel t.o.v. Referentievlak 51 - =3 51 5 - « 51 « e e e e R 4 =3 =3 =3 51 - « @ @ @ @ « 51 =3 5 e 51 e @ e e 8 | S
5 o = I IS < © © © < < < < < < © © © N N N N N N N N N © < < < I < 5 o - |e
Afstand uit het nulount o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o g g g g g g g g g g g g g g g g :
'stand uit het nulpun S I = 8 S 9 S I S 9 S 9 S 8 S 0 = 9
P © 0 - - « B4 1) ™ < < ) 0 ) © ~ ~ ® @ & o =] =] e e ] ] @ @ b g © © © © ~ Ll

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

‘ Naam 811
k p n Meldnummer 160066816

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam 811

Peildatum 19 nov 2014




rrrrrr

oooooooooo

rrrrrr

mmmmmmm ETVLAK

nnnnnnnnnnnnn

L kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam WO07777

Meldnummer 160066817

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam HOLLANDSCHE IJSSEL
Peildatum 1 okt 1991




MOORDRECHT W010498 HOLLANDSE IJSSEL GOUDERAK

GEPEILD 26-03-1943 WATERSTAND +0.00 N.A.P.

LENGTE SCHAAL 1:300 o

3 m DIEPTE SCHAAL 1:300

330

=) S n n ) 0 =3 n n = ) o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 n n v 0 n n w0 e v

BODEM T.O.V. N.A.P. < e « < N n S © «Q - < © ] ~ «© ] « « ~ ~ ] ~ ] ~ ~ ~ < N =] o © - n © @ < e o |©
o - - - ~ ~ © © © < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < © © © ~ LY - - < lo|e

S o o =] o =] 0 o o o o Q Q =) =3 0 (=] =] (=] o (o

KABEL T.O.V. N.A.P. < I ] S ~ S B N - > - 3] 3] ] ] ] 0 < ] B B 3] 3] B © @ ] - @ © - > ] - @ Q G
- o~ © < < w w w w w © © © © © © © © © © © © © © © © © © w w w < < - © © o |

=3 =3 =3 =3 =3 S S S S S =3 o =3 =3 =3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=] (=] [=] [=] oo |e

AFSTAND UIT HET NULPUNT =] =] =] S S e e e e S S =] S S =1 S =] S S S =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 S =1 =1 Qe |e
=) ~ < © © e Ll b © ® o o < © © =] o < © © =] o < © © =] o < © © =] o < © © o o (o |

- - - - - « N ~ ~ [ @ © © © © < < < < < n 0 0 [} 0 @ © © © © ~ ~ |~ =

TELECOM NETVLAK ASN

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44425

CGB NAAM: MOD W010498

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

k Naam W010498
‘ p n Meldnummer 160066817
-

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam HOLLANDSE IJSSEL

Peildatum 26 mrt 1943




MOORDRECHT ‘W010499 HOLLANDSE IJSSEL GOUDERAK
GEPEILD 26-03-1943 WATERSTAND +0.00 N.A.P.
LENGTE SCHAAL 1:200 o
i w DIEPTE SCHAAL 1:200
N.AP. N.AP.
8 .\ /
N =~ ]
—
-
BODEM T.OV. N.AP. sl 8| s| B & 8 s 2| s/ s s/ =9/ =9/ %2 <2 =9/ =/ <2 s s| g s s s s s/ sl 8 s g s s/ = 8 =8 =8 8| gz s
=3 =3 =3 - - - o~ © © © < < < < < < < < < <« < < < < < < < © © © o~ o~ o~ - - - - S |e =3
KABELT.0V. NAP. 8 8 2 8 g 2 2 2 2 g g g g 2 g 2 g 2 g 2 2 2 g 2 2 g g 2 2 2 2 a & 8 2 & 8 LA
g3 & el & & & & & s s 5 5| & 3 % s & 5 & & g 5| 5 5 5 8| & & & & 2 =z 2 I =z 8 &5 3
AFSTAND UIT HET NULPUNT 8 8 8 8 8 8 8 g g 8 8 8 g g 8 g g g g g 8 g g g 8 8 8 g g 8 8 g g g g 8 8 8kl 8
s| & ¢ e | g & ¥ € & g & I & = 8 s 3| g s € 4§ 3| ¢ | g s 3 ¢ s g §| 3 g g g & ZFF e

CGB NAAM: MOD

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44425

ASN

'W010499

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010499

Meldnummer

160066817

Datum

8 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

HOLLANDSE IJSSEL

Peildatum

26 mrt 1943




@ Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam 35047
Meldnummer 160066817
Datum 8 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam 35047
Peildatum 20 apr 2009




106040.84,443890.98 106129.44,444041.81

maaiveld maaiveld
Boringnr:811
.
H -
Peildatum:19-11-14
.
« 4.
-
L schaal: 1:500
H schaal 1:600
.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |o
Bodem t.o.v. Referentieviak 51 3 51 51 51 51 51 51 51 3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 5] 5] 51 51 51 51 51 51 51 51 5] 51 51 5] S |3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S |o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |o
Kabel t.o.v. Referentievlak 51 - =3 51 @ - « « I3 e e e e R 4 =3 =3 =3 51 - « @ @ @ @ « 51 =3 5 e 51 e 5 I I 8 | S
5 o = I I < © © © < < < < < < < < © N N N N N N N N N © < < < 6 < = o~ - |o
Afstand uit het nulount o o o o o o o o ) o o o o o o o o o o o g g g g g g g g g g g g g g g g :
'stand uit het nulpun S I S 8 S 9 S I S 9 S 9 S 8 S 9 = 0
P o 0 - - « B4 I ™ < < ) 0 ) © ~ ~ ® @ & o =] =] o s ] N @ @ 3 3 © © © © ~ Ll

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

‘ Naam 811
k p n Meldnummer 160066817

Datum 8 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam 811

Peildatum 19 nov 2014




ssssssssssss

uuuuuuu ETVLAK

uuuuuuuuuuu

Tekening Type Waterkruising
Formaat A3
Naam W010494

\ k p n Meldnummer 160066818

-y Datum 8 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam HOLLANDSE YSSEL

Peildatum 3 aug 1977




FICTIEF

HUISNUMMER 1

W010497
GEPEILD 23-08-2001
LENGTE SCHAAL 1:300

DIEPTE SCHAAL 1:300

RM

BERNHARDSTRAAT-LALLEMANSTRAAT

RINGVAART

WATERSTAND -2.00 FICTIEF

REERLK

BERM

HUISNUMMER 133

FICTIEF

— TEGGELS
o o o (=4 (=4 w o o 0 (=4 (=4 (4 (4 (4 o o o o o o o o o (=4 o (=4 o o o o 1) o o o o o o = o o o o o o
BODEM T.0.V. FICTIEF 8 8 8 2 2 N R R © =] =] S @ =} 8 2 2 Q ] ] ] @ @ = N @ N =1 « @ < 0 =] ~ @ =) S - 3] ] < 7] Q [©
~ ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ © © © © © © © © - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ © © © © © © © (o
=] o =) = o =] N o =] o o o =] =] =] =] =] =] =] =] =] =] o =] o =
KABEL T.O.V. FICTIEF N ~ < b * ] pe © N 2 © * o S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S o ~ 2 N * ° ~ o et e @
o~ ~ © < < n © © ~ ~ ~ ~ ~ © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ~ ~ ~ ~ © © [} by < < |
= = = = = S S S S S = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = o o o |o
AFSTAND UIT HET NULPUNT P=3 P=3 1=} 1=} 1=} S o : g o =} =} =} =} =} =3 =3 =3 =3 =3 =} =} =} =} =} =} =} =} =} =} =} =} =} =3 =} =} =} =} =} =} =} =} I=H=]
3 i f 5 5 = N © = N 3 © © =} o < © o = N f © © = o f © © o o r © © o o f © © o o f |0
° o N © © - - - - - [ ~ S ~ [ © © © © © < < 3 < < ) 0 3 ) 0 © © 3 © © ~ ~ X ~ ~ @ © 3 |8
TELECOM NETVLAK ASN

CGB NAAM: MOD

WEGKRUISING (GB)

Komt voor in

1050.44450

W010497

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010497

Meldnummer

160070500

Datum

23 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

BERNHARDSTRAAT-LALLE

Peildatum

23 aug 2001




ssssssssssssssssssssssss

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrr

T

Tekening Type Waterkruising
Formaat A3

' Naam WO007777

\ k p n Meldnummer 160070501
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam HOLLANDSCHE IJSSEL

Peildatum 1 okt 1991




MOORDRECHT W010498 HOLLANDSE IJSSEL GOUDERAK

GEPEILD 26-03-1943 WATERSTAND +0.00 N.A.P.

LENGTE SCHAAL 1:300 (o]

3 m DIEPTE SCHAAL 1:300

330

=) S n n ) 0 =3 n n = ) o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 n n v 0 n n w0 e v

BODEM T.O.V. N.A.P. < e « < N n S © «Q - < © ] ~ «© ] « « ~ ~ ] ~ ] ~ ~ ~ < N =] o © - n © @ < e o |©
o - - - ~ ~ © © © < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < © © © ~ LY - - < lo|e

S o o =] o =] 0 o o o o Q Q =) =3 0 (=] =] (=] o (o

KABEL T.O.V. N.A.P. < I ] S ~ S B N - > - 3] 3] ] ] ] 0 < ] B B 3] 3] B © @ ] - @ © - > ] - @ Q G
- o~ © < < w w w w w © © © © © © © © © © © © © © © © © © w w w < < - © © o |

=3 =3 =3 =3 =3 S S S S S =3 o =3 =3 =3 (=3 (=3 (=3 (=3 (=3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=] (=] [=] [=] oo |e

AFSTAND UIT HET NULPUNT =] =] =] S S e e e e S S =] S S =1 S =] S S S =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 S =1 =1 Qe |e
=) ~ < © © e Ll b © ® o o < © © =] o < © © =] o < © © =] o < © © =] o < © © o o (o |

- - - - - « N ~ ~ [ @ © © © © < < < < < n 0 0 [} 0 @ © © © © ~ ~ |~ =

TELECOM NETVLAK ASN

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44425

CGB NAAM: MOD W010498

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

k Naam W010498
‘ p n Meldnummer 160070501
-

Datum 23 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam HOLLANDSE IJSSEL

Peildatum 26 mrt 1943




MOORDRECHT ‘W010499 HOLLANDSE IJSSEL GOUDERAK
GEPEILD 26-03-1943 WATERSTAND +0.00 N.A.P.
LENGTE SCHAAL 1:200 o
i w DIEPTE SCHAAL 1:200
N.AP. N.AP.
8 .\ /
N =~ ]
—
-
BODEM T.OV. N.AP. sl 8| s| B & 8 s 2| s/ s s/ =9/ =9/ %2 <2 =9/ =/ <2 s s| g s s s s s/ sl 8 s g s s/ = 8 =8 =8 8| gz s
=3 =3 =3 - - - o~ © © © < < < < < < < < < <« < < < < < < < © © © o~ o~ o~ - - - - S |e =3
KABELT.0V. NAP. 8 8 2 8 g 2 2 2 2 g g g g 2 g 2 g 2 g 2 2 2 g 2 2 g g 2 2 2 2 a & 8 2 & 8 LA
g3 & el & & & & & s s 5 5| & 3 % s & 5 & & g 5| 5 5 5 8| & & & & 2 =z 2 I =z 8 &5 3
AFSTAND UIT HET NULPUNT 8 8 8 8 8 8 8 g g 8 8 8 g g 8 g g g g g 8 g g g 8 8 8 g g 8 8 g g g g 8 8 8kl 8
s| & ¢ e | g & ¥ € & g & I & = 8 s 3| g s € 4§ 3| ¢ | g s 3 ¢ s g §| 3 g g g & ZFF e

CGB NAAM: MOD

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44425

ASN

'W010499

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010499

Meldnummer

160070501

Datum

23 nov 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

HOLLANDSE IJSSEL

Peildatum

26 mrt 1943




@ Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam 35047
Meldnummer 160070501
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam 35047
Peildatum 20 apr 2009




GOUDA

240

300

280

440

W014458

GEPEILD 01-11-1988

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

RINGVAART

WATERSTAND -2.10 N.A.P.

MOORDRECHT

RIJWEG

205

140

1 — T

—_— — % > r = !
BODEM T.O.V. N.A.P. 2 2 8 2 ] S 2 2 2 Q 2 8 8 2 R 2 2 2 2 2 5
o~ o~ o~ o« © ™ I ™ ™ © o o o ™ o o o o o o~ o~
KABEL T.O.V. N.A.P. 5 2 8 8 8 8 3 2 2 3 8 2 Q 4 2 B 2 2 5 & 2
< < < < < © © © © © < < < < < < < < < < <
AFSTAND UIT HET NULPUNT 5 8 5 8 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S
e - ~ @ < ® ® ~ ® @ g s g g I € € S g g s

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

INN

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014458
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART
Peildatum 1 nov 1988




WATERSTAND

UTRECHT

W014558

GEPEILD 01-01-1926

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

RINGVAART

S-GRAVENHAGE

WATERSTAND

[=] = = [<] o o o =) =) o =] o o

BODEM T.0.V. WATERSTAND 2 S 8 - - q q D R S - I 2 2 S - S ) =] 0 « 2 2
P ] - - - - - - - o~ o o~ o~ ~ « ~ o~ - - - - o c

= =] = o =) o [ o = [=] [=] [=] [=] [=] [=] [=] =] [=] [=] o o =]

KABEL T.0.V. WATERSTAND & 8 - S g 3 R S - =1 2 2 @ @ 2 B < @ 1= @ “! -] <
- o N N o o o o © © © © © © © © © © © Y o~ - -

o o =3 o o o o o o o o o

AFSTAND UIT HET NULPUNT S 8 S S S S S S S S =] S =] =] =] =) S S S =] S S S
5 i 3 g 3 5 5 o = o © 0 © ~ © o 5 J

s - « @ < @ © ~ < o g T g @ 3 @ S S g @ ] b g

TELECOM NETVLAK INN

WATERKRUISING

Komt voor in

1055 44450

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014558
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART
Peildatum 1 jan 1926




KON JULIANA STRAAT Wo10489 RINGVAART WEST RINGDIJK

GEPEILD 28.07-1978

LENGTE SCHAAL 1:50 w

DIEPTE SCHAAL 1:50

\ l/
\ —
— I
g g
BODEMT.OV.NAP. 2| =& = 2 B B 2 ] ] ] g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 g g ] g g 2 2 ]
KABELT.OV.NAP. H Fl 2 3 2 F] e e e e E] 8 2 H] 8 2 H] 8 8 g 8 8 8 2 g 8 8 8 g
AFSTAND UIT HET NULPUNT s 2 g g g g g g g g g g 8 g g H g g g g g g g g g g g g H
2 2 2 2 & 3 3 b N H = s T o K S @ € = E [ s H Bl 8 3 & & &
TELECOM NETVLAK SN
WATERKRUISING
Komt voorin
1055.44450
B NAMM: MOD. Wo10489

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

k Naam W010489
‘ p n Meldnummer 160070502
-

Datum 23 nov 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam RINGVAART

Peildatum 28 jul 1978




BURG.BRANDT STRAAT W010490 RINGVAART 0O0ST RING-DIJK
GEPEILD 05-04-1961
LENGTE SCHAAL 1:100 N
DIEPTE SCHAAL 1:100
P.P. P.P.
_
é—
BODEM T.O.V.P.P. P 2 e g 3 2 2 R S 2 & 8 2 3 3
o s P - - - - - - - - - S s s
KABEL T.O.V. P.P. ] ] e 2 2 2 2 2 2 2 ) S 2 2 S
- 15 o o o o o o P o B P o = -
AFSTAND UIT HET NULPUNT S 5 S 5 2 2 8 8 8 8 8 5 8 2 2
S < ~ < o P S N 3 8 s = S 2 $

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

ASN

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W010490
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART
Peildatum 5 apr 1961




KERKLAAN W010491 RING VAART MIDDEL WEG

GEPEILD 01-09-1950 WATERSTAND +0.00 P.P.

LENGTE SCHAAL 1:100 w

DIEPTE SCHAAL 1:100

BODEM T.O.V. P.P. g 2 = 1° G 2 Q g 8 2 3 2
o o o o - - - - - o o o
KABEL T.O.V.P.P. 8 P F 9 b4 3 S 5 e 9 3
- ~N ~N ~N el el ] el ~N ~N ~N -
AFSTAND UIT HET NULPUNT = S S S S S S S S S S ]
= N < E = e g 3 € 2 g 8
TELECOM NETVLAK ASN
WATERKRUISING
Komt voor in
1055.44450
Tekening Type Waterkruising
Formaat A3
Naam W010491
 — p n Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam RING VAART
Peildatum 1 sep 1950




KERKLAAN

W010492

GEPEILD 01-09-1950

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

RING VAART

WATERSTAND +0.00 P.P.

MIDDEL WEG

10 =) 0 5 o 0
BODEM T.O.V. P.P. e g 8 0 ] ] Q2 g 3 8 3 -
s S pd P - - - - - =] o ©

=) o o =) o =) =) o =] o o e

KABEL T.O.V. P.P. g 8 e ] ] 8 8 ] e S 8 =
- o~ © ) ) ™ ™ ™ © o~ Y] -

o o o o o o o o

AFSTAND UIT HET NULPUNT S g g g =3 8 8 8 8 =S S 8
4 d 4 d d P o~ © © 5 J

S o~ <+ © © - - b - - < 8

TELECOM NETVLAK ASN

WATERKRUISING

Komt voor in

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W010492
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RING VAART
Peildatum 1 sep 1950




170

BRUG. BRANDT STRAAT

W010493

GEPEILD 19-07-1961

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

RINGVAART

OOST RINGDIJK

160

GEPEILD 05-04-1961

BODEM T.O.V. P.P. 9 =3 e 3 8 E ﬁ E g 0 3 S 2 2 9
s s S - - - - - - - - - s s s
KABEL T.O.V. P.P. g e e e 8 g g g g 2 e S 2 g | GEPEILD 19-07-1961
- o N “ “ “ “ “ “ “ “ “ ~ - -
AFSTAND UIT HET NULPUNT = 8 ] ] S S 8 8 8 8 8 8 8 8 3
S - w ¥ < © e < 3 e e ] S P 3
TELECOM NETVLAK ASN

CGB NAAM: MOD

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

W010493

o kpn

Tekening Type Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W010493
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART

Peildatum 19 jul 1961




BURG.M

W010495

GEPEILD 28-07-1978

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

RINGVAART

WATERSTAND +0.00 N.A.P.

OOSTRINGDIJK

N.A.P. N.A.P.
. /
g
g
T ——
BODEM T.0.V. N.AP. gl gle S S e e e S e e 3 3 3 3 3 3 e = -] -] S 8 g 3
S| | o o~ © © © © © © © © © © © © © © © ~ ~ ~ o~ o~ o~
KABEL T.O.V. N.A.P. Bl 8| ¢ 3 8 3 3 3 3 3 R R 3 3 S S S S 8 8 3 & R R &
N oo | < < 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 "3 0 < < < < ©
AFSTAND UIT HET NULPUNT sl als = ] ] ] ] ] ] ] 8 8 ] 8 8 ] ] ] S 8 ] 8 8 ]
s|e|~ ~ 3 ¥ @ © ~ © > g = g e 3 e € S g 2 g s ] 8
TELECOM NETVLAK ASN
WATERKRUISING
Komt voor in
1055.44450
Tekening Type Waterkruising
Formaat A3
Naam W010495
) p n Meldnummer 160070502
>
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam RINGVAART
Peildatum 28 jul 1978




GOUDA W010496 RINGVAART MOORDRECHT
GEPEILD 06-12-1984 WATERSTAND -2.15 N.A.P.
LENGTE SCHAAL 1:100 o
DIEPTE SCHAAL 1:100
N.AP. N.AP.
S - 3 8
- -
-
S R
450 <
— <1 330
-
=T 41D
BODEM T.O.V. N.AP. S 8 S e S g 8 gl e|s 8 e sls| s 8 e 8 8 e 8 8
' o~ o~ L © © © @ | &| o © © | © © o © © © ~ ~
KABEL T.O.V. N.A.P. 8 S A 23 I 3 8 3| 8|8 g 3 Q8| 8 8 ] S 3 8 8 3
© < < < w w © ©o| ©o| o © © o |o w w w < < < © ©
AFSTAND UIT HET NULPUNT g 8 g g 3 3 3 sl 8|8 S H g|S| 8 H 8 8 8 8 8 8
S < 15 P < I P | N e & s S|l & E < 6 ™ N ® S

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

ASN

230

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W010496
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART
Peildatum 6 dec 1984




OOUDA W014644 RING VAART MOORDRECHT
GEPEILD 30-09-1977 WATERSTAND -1.45 BOVENKANT BRUG
LENGTE SCHAAL 1:100 N
DIEPTE SCHAAL 1:100
WATERSTAND AND
g
8 —
-— o —
BODEM T.0.V. WATERSTAND g S 8 g e e e 8 g 8 g g g g e 2 S S 2 2 ] 3
S S s - - - - - - - - - - - - - =] =] =] o o =]
KABEL T.0.V. WATERSTAND 3 e 8 8 8 8 S 8 g 8 8 e 8 8 8 S 8 g S S S .
- ~N ~N el el el el el el el el © el el el N ~N ~N ~N N ~N N
AFSTAND UIT HET NULPUNT S ] S ] ] S S S S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 ] 8
S ~ o < 6 © ~ © o e b= d e 3 e e S e e g S S

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

INN

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014644
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RING VAART
Peildatum 30 sep 1977




165

GOUDA W014658 RINGVAART MOORDRECHT
GEPEILD 06-12-1984 WATERSTAND -2.15 N.A.P.
LENGTE SCHAAL 1:100 w
DIEPTE SCHAAL 1:100
N.A.P. N.A.P.
8 | & 8
A - R
N |
—
BODEM T.0O.V. N.A.P. g 3 H g 5 g g. g g g ﬁ e 218 g. H e [ ] 3 2 g
o o o L © © © o 0| @ © © ™| © © © © ™ L o o
KABEL T.OV. NAP. g 8| 8| = 8 s/ 8| (3|8 & =] g3 8 9 =T s ¢ 2 8 =8
© © < < " w w ©o| ©o| © © © © |© w " w < < < ™ ™
AFSTAND UIT HET NULPUNT S 5 S S S S S sl gls S S 88| 8 2 2 2 2 2 2 5
S -~ o I < w © N| K| o = s c|s| o ] ¥ 0 < ~ < @

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1055.44450

INN

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014658
Meldnummer 160070502
Datum 23 nov 2016
Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam RINGVAART
Peildatum 6 dec 1984




W014548 NABIJ DE SNELLE SLUIS ROTTERDAM
GEPEILD 01-01-1922
LENGTE SCHAAL 1:100 w
DIEPTE SCHAAL 1:100
WATERSTAND WATERSTAND
BODEM T.O.V. WATERSTAND 8 ] S o g 2 2 2 © 2 e ] ] e 2 2 S
< < - - o~ o~ o~ o~ o~ o~ N - - - = < =]
KABEL T.0.V. WATERSTAND H g 2 0 H ] 2 S 8 3 & 8
- o~ Y o~ L) ) ~ ~ 5] I © © © o~ o - -
AFSTAND UIT HET NULPUNT g g g g g g g g g g 5 5 g 5 5 5 5
S I < o © e < 3 e ° S N S & & 8 8

TELECOM NETVLAK

WATERKRUISING

Komt voor in

1045.44350

INN

W014548

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W014548

Meldnummer

160072525

Datum

1 dec 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam NABIJ DE SNELLE SLUI
Peildatum 1 jan 1922




UTRECHT W014549 DE SNELLE SLUIS ROTTERDAM
GEPEILD 01-01-1926
LENGTE SCHAAL 1:100 w
DIEPTE SCHAAL 1:100
WATERSTAND WATERSTAND
BODEM T.0.V. WATERSTAND 5 2 S < g 8 8 8 ] ] 8 8 8 < 2 g 2
o o - ~ o~ ~ o~ ~ ~ o~ o~ o~ ~ ~ - - e
KABEL T.0.V. WATERSTAND 8 ] © 0 g 2 2 g 2 2 e g g '3 g 2 4
- o “ o < < < < < < < < < “ - o -
AFSTAND UIT HET NULPUNT g S S S S 8 8 8 S g 2 g 8 S S 8 g
S B < ] @ ] o s < @ S o s < o S o
- - - - - ~N ~N ~N ~N ~N © ©
TELECOM NETVLAK INN

WATERKRUISING

Komt voor in

1045.44350

W014549

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W014549

Meldnummer

160072525

Datum

1 dec 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam DE SNELLE SLUIS
Peildatum 1 jan 1926




UTRECHT W014550 DE SNELLE SLUIS ROTTERDAM

GEPEILD 01-01-1932

LENGTE SCHAAL 1:100 w

DIEPTE SCHAAL 1:100

WATERSTAND WATERSTAND

o o o S < ° S =) o o o o o o o o o o o o o o =) =) o o = S = = =3 o 0

BODEM T.0.V. WATERSTAND S 0 ~ < N ] o < © © © © © © © © © © © 0 0 0 < < N N - ] < = < 0 N
=] = S - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - =] = L=

0 o =3 =3 < Q =3 =3 =] < 2 =3 2 =) o 2 =) o 2

KABEL T.0.V. WATERSTAND 0 e g 2 3 2 g g e 3 ] < 8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 8 2 2 < 8 2 3 2 8 2 3
= S ~ © < < < w 0 w w w < < < < < < < < < < < < < < < © © © ~ - =)

=] S =] =] o o o o o =) = =3 = = = = = S S S =] S =) =) =) =) =) o o o o =3 o

AFSTAND UIT HET NULPUNT 2 S 2 2 g g g g ) ) 3 5 S S S S S S S S ] 3 g ] ] ] g 3 3 ] 3 3 ]
=] -~ o © A [ © ~ © o e = o © st w e ~ ] o [ b o o« <« 0 < ~ o o < h o

- - - - - - - - - N N N N N N N ~ N N i) Ll o

TELECOM NETVLAK INN

WATERKRUISING

Komt voor in

1045.44350

W014550

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

‘ Naam W014550
k p n Meldnummer 160072525

Datum 1 dec 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam DE SNELLE SLUIS

Peildatum 1jan 1932




N.A.P.

UTRECHT

W014561

GEPEILD 26-02-1962

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

NABIJ DE SNELLE SLUI

WATERSTAND -0.80 N.A.P.

ROTTERDAM

N.A.P.

o o = o o = = o o o o o o o o o o o o o =] o 1= b o = = = ;=4 ;=4 = o
BODEM T.0.V. N.A.P. 8 3 & 8 8 & < I =1 2 =3 2 2 2 2 2 8 2 2 2 - =1 ® =] 0 < < ] @ @ - o
o - - ~ ~ - «~ L L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ © ~ ~ L «~ ~ - - - - - - - - - o
e =] (=]
=] =] =] o o =] e e =] o o o o =] o o =) =) o o o =) e o o
KABEL T.O.V. N.A.P. M} 0 s « « e N « < < < ~ ~ ~ ~ @ @ @ @ < < « N @ @ < ~ < 3 N N ]
- N © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
=3 =3 =3 =3 =3 = = = = o 5 5 5 5 S S S S 5 =] o =] o o o o o o o o o S
AFSTAND UIT HET NULPUNT 8 S 8 8 8 8 8 8 8 8 = S S 3 3 g g = 3 = 8 3 8 8 8 =1 8 =1 8 =1 8 =
o ] © ~ © o
° - N © A 0 © ~ ® @ - - - - - - - - - - ﬁ & N Q 3 { H N X Q 3 &
TELECOM NETVLAK INN

WATERKRUISING

Komt voor in

1045.44350

W014561

Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014561

Meldnummer 160072525

Datum 1 dec 2016

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam NABIJ DE SNELLE SLUI
Peildatum 26 feb 1962




WESTRINGDIJK

W010474

GEPEILD 01-10-1994

RINGVAART

NULLIJN  -2.00 FICTIEF

BUISNUMMER 3

LENGTE SCHAAL 1:200 z
DIEPTE SCHAAL 1:200
FICTIEF FICTIEF
Sleo|lwvwlvuloc|lolvulec|lo|lglec|lolole|aolaelele o~ ~|o|lo|lw|lvlo|lw|lw|lo|la|lo|o|o|lo|lolalae|lwlaleleolelaleolollelglr|le|lalg]glL|8|lelo|lvlw|lvwlale
BODEM T.O.V. FICTIEF MG I IR R G G G G G R lg ol NI N|a|S|le|m|N|lo|s| || K| RK|leo|lg|R|le(lw||a(dq| S|l RTIlele(N| K| I| 2 T (e|a|la(lo|lv|«a oQn
Il F| oo ofo|o|lo|lolcd|ld|lod/od|ld|lod/oqd]loqdj o o|lo|o|ld| | F| FF| S| F|F| S| F| S S| SIS S| F|FF|F[(F[ 0| @@V |-~ T -~ co|colo|c|o|c°
KABEL T.0.V. FICTIEF Sleoeleololclolo|olelceclelolglelale cCel ol v ol o|lvw|lo|lvw|lc(lelc(2|wv o (=] ol el alolclclaollalelolglaelg o
"' MBI B I A A I D A B B A R B A B B A B B B B A B A B A A B B D A B A B B B A B B A B A - A R A A A R B A AR A R I R A A R A B B A B A B A A B I B A R A A R
T SF(F|(F| ||| O[OS N~| N M| N[ N~N[N|o©| 0[O 0| 0 0| 0| oW| ©f0|0|0|@|P®|o|lB|(0wf(fw|o|~|~NI ~NNNN NSNS MBNNoOolo|lolololw|lw|t|owo|o|d|N) o0
o|lS|o|le|lo|loleo|leololeo|lgl8l2|l8l2]|l2]|8|8 Sleo|8|lcole|lololclelolo|o8lolo|lo|c|le|lc|lc|lcle8|leolcleloeelololo8|lelelolcelelaelel @
AFSTAND UIT HET NULPUNT gle|e|s|8|8|8|8|8|8|s|2|s|s|s|s|S|eskre|s|8|a|8|&|8|8|8|8|8|8|8|=|S|e|s|8|8|8|8|&|8|s|8|s|8|s118|8|8|8|8|=|3|3|8|8|&|8|38|38|3|e¥
o| ||| F|w|lol~Nlolo| Q| Z|N| R JF| ||~ Qlo| Q||| f|lv|o (ol SN[ F|vw|o|n| ||| |d|l|f|wvwge( N S|a|0@|f|v]|@|n|0| a2
- hall Bha B el B TN N|N|[N|N|N|N[N[N|[N[Od[Ooflo|o|o|lo|lo|lo|o|| T | F|( S| IFF[( S| F(F(0O|P][bO|0]|0]|0O|BO|BL|B| B| O[O
TELECOM NETVLAK ASN
WATERKRUISING
Komt voor in
104.4435
W010474
CGB NAAM: MOD

Kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010474

Meldnummer

160072525

Datum

1 dec 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

RINGVAART

Peildatum

1 okt 1994




W010475 SCHIELANDSE HOGE

GEPEILD 24-09-2001 WATERSTAND +4.00 FICTIEF

LENGTE SCHAAL 1:100

DIEPTE SCHAAL 1:100

FICTIEF FICTIEF

BODEMT.OV. FICTIER g g g 8 g 8 g g g 8 8 g g g g 2 g 2 2 g 8 8 8 8 8 8 8 g g 8 g g 2 8 2 8 g g g g g g g 2 g g g g g g g g g g g g g g 8 g 2 g 8 g 8 2 2 8 8
KABEL T.O. FICTIEF 2 2 2 g 2 e H e 8 8 8 2 | 8 H 8 2 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 38 38 2 28 8 2 S 8 3 4 8 | 4 | 4 { 8 H g 8
AAFSTAND UIT HET NULPUNT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S - < - < @ @ = = s S s d ] ] e € = e 2 ] s b ] 3 g & b g ] 8 s 8 k] 3 8 g 5 8 3 < = g g 3 g € 5 g 2 8 5 b 8 3 8 8 5 8 2 g s g 2 3 2 g 5 g
TELECOM NETVLAK asN
WEGKRUISING (GE)
Komt voorin
104.4435
CGB NAAM: MOD Wo10475

Tekening Type Waterkruising

Formaat A3

g Naam W010475
N p n Meldnummer 160072525

Datum 1 dec 2016

Geprint door KPN Klic-WION

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved. Detailnaam SCHIELANDSE HOGE

Peildatum 24 sep 2001




uT

W014686

GEPEILD 08-07-1992

LENGTE SCHAAL 1:150

DIEPTE SCHAAL 1:150

DE SNELLE SLUIS

WATERSTAND -2.10 N.A.P.

RT

N.A.P. N.A.P.
o
A\/
BODEM T.O.V. N.A.P. Sl 8| 8| ]| || || 8| 8| 8| 8| 2| =| =| 8| 8| &| &| 8| g| 8| =
Nl | | o] @] &S] @S] @S] | @] @] &S] S| S| S| &S| @] &S| &S] & &
KABEL T.O.V. N.A.P. 8| 8| 8| 2| 8| 8| &| ]| &| || ]| &| &| ]| &| &| || || &| =| s
B w| w| V| V| S| S| S| &S| ©| S| S| S| S| S| S| S| S| S| S| &
AFSTAND UIT HET NULPUNT s| 8| g| 8| g| g| g| g| | g| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| s
s| <| | @ ¥ 8| o] ~| = & 2| £ & ¢ F| 2] ¢ | & 2| g
TELECOM NETVLAK INN
WATERKRUISING
Komt voor in
1045.44350
W014686

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat A3

Naam W014686
Meldnummer 160072525

Datum 1 dec 2016

Geprint door KPN Klic-WION
Detailnaam DE SNELLE SLUIS
Peildatum 8 jul 1992




NULLLIN

W010281

GEPEILD 03-07-2001

LENGTE SCHAAL 1:300

DIEPTE SCHAAL 1:300

ONDER RINGVAART

WATERSTAND +0.00 NULLUN

HUISNUMMER 98

NULLLIN

BODEMT.O.V. NULLLIN g g g g 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 g g g g g 2 2 2 g g 8 g 8 8 gg
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s sl
KABEL T.O.V. NULLIIN s F e s F 2 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 2 2 28
S S < N = e T T T T T T T T T T T T T < T T T T T < T T T < T e e ~ < B
AFSTAND UIT HET NULPUNT H H 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 sB
° “° 2 ® & & 8 8 < < 8 8 8 8 R ® 8 8 8 8 g e T b bS] 8 ] ] 3 3 2 8 e @ g =R

TELECOM NETVLAK ASN

CGB NAAM: NWK-NWK

WEGKRUISING (GB)

Komt voor in

1025.44300
103.4430

W010281

o kpn

Tekening Type

Waterkruising

Formaat

A3

Naam

W010281

Meldnummer

160072528

Datum

1 dec 2016

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Geprint door

KPN Klic-WION

Detailnaam

ONDER RINGVAART

Peildatum

3 jul 2001




Bijlage 4

Inventarisatietabel

W4 BWZ Ingenieurs



Verkenningsfase Krachtige lJsseldijken Krimpenerwaard %



Netbeheerder Reactie ontvangen? Jcontactpersoon contactgegevens in geval van schade
naam telefoonnummer email adres postcode plaats postbus postcode plaats tijdens kantooruren avonden en weekend
Koning & Hartman
CIF (Rabo Bouwfonds Dutch Network Services
Communication Infrastructure Fund)|B.V. Ja 088 1818 200 Wiltonstraat 16 3905 KW Veenendaal Postbus 261 015-2609121 088-1818101
Etienne Budde 070-3907404 e.budde@structin.nl
088-2433888 Postbus 214 2920 AE Krimpen aan den lJssel
Dunea Ja Piet Eikelenboom 088-3475370 p.eikelenboom@dunea.nl Plein van de Verenigde Naties 11-1]Zoetermeer Postbus 756 2700AT Zoetermeer 088-3475370 088-3474747
rayonbeheerder
rivierwatertransport
net & winningen Renate Halverhout 06-53234210 r.halverhout@dunea.nl
Meldpunt tracé
Gasunie West activiteiten West Ja 0182 623 368 Coenecoop 7 2741 PG Waddinxveen
Frank Seitzinger 0611005171 F.T.Seitzinger@gasunie.nl
Gem Krimpen Ja - Riool 0180 540655 gemeente@krimpenaandenijssel.nl Raadhuisplein 2 Krimpen aan den lJssel  |Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den lJssel
J. Soede (VO/DO) 0180 545202 jansoede@krimpenaandenijssel.nl Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den lJssel
F. Versteegh (groen) 0180 545202 florisversteegh@krimpenaandenijssel.nl Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den lJssel
Technich bureau
Krimpenerwaard Leen Snijders 0180 514455 lk.snijders@tbk.nl
Geodan Van den
Gem Krimpenerwaard Berg bv 0172-632032 0182-140182 0182-140182
Eddy Westenberg 0182-140182 e.westenberg@krimpenerwaard.nl\
Rolf Bos 0182-140182 r.bos@krimpenerwaard.nl
L. Mourik 0182-140182 L.mourik@krimpenerwaard.nl
J. Oudenaarden 0182-140182 j.oudenaarden@krimpenerwaard.nl
Consumer
Operations Infra
KPN Services Ja 030-25533 34 Stationsstraat 115 |3811 MH Amersfoort Postbus 3053 3800 DB Amersfoort
030-2553444 optie 4 orderintakeplan@kpn.com
A.onkheid 010-4578447 andre.jonkheid@kpn.com
Oasen Ja Etienne Budde 070-3907404 e.budde@structin.nl
J.T. Verwijs 06-12835521 jerry.verwijs@oasen.nl Postbus 122 2800AC Gouda
J. Swijnenburg (Sch, Vst, Stw, Hst) |06-12835521 jan.swijnenburg@oasen.nl
Projectleider Rob Hofman rob.hofman@oasen.nl
Asset-manager Hans Snoeijs hans.snoeijs@oasen.nl
RWS Ja postbusklicwnz@rws.nl
SREK Rekam Ja 0182 585 585 info@rekam.nl aderpolderweg 13 (2807 KL Gouda 0182 585 555 0182 585 555
Peter Oskam p.a.oskam@rekam.nl
Stedin Ja 088 895 62 22 klicdesk@stedin.net 0800 9009 0800 9009
Etienne Budde 070-3907404 e.budde@structin.nl
Gemeenten&OV@Stedin.net
Keyaccounts BGA+Sch+Vst+Amt+Bkw+Grk+Stw+Hst: copie aan:
gemeentenov 088-89 631 80 Hans.vanderaar@stedin.net Postbus 49 3000 AA Rotterdam
Projectmanager Jaco Deelen jaco.deelen@stedin.net
Accountmanager Jan Luijten/ Theo Oostendorp Jan.luijten@stedin.net
Gebiedsverantwoor
delijke G Robert van den Brink Robert.vandenBrink@stedin.net
Gebiedsverantwoor
delijke E Theo van der Meer theo.vandermeer@stedin.net
Waterschap 010-4537356 Maasboulevard 123 Rotterdam Postbus 4059 3006 AB Rotterdam
Jeroen v.d. Nadort 06-31654114 j.vanden.nadort@hhsk.nl
Buiten plangebied
Eurofiber Ja 0302428700 Safariweg 25-31 3605MA Maarsen Postbus 7072 3502KB Utrecht
Joop Tetelepta 0302428700
Ziggo Ziggo services BV Ja 058-2348800 088 7174 403 klicnl@office.ziggo.nl topografie.west@office.ziggo.nl Postbus 43048 (3540 AA Utrecht 0800 2200022 0800 2200022
Jan Peek 06 53749260 jan.peek@office.ziggo.nl
S.van Daal 088 7174 403 sebastiaan.vandaal@office.ziggo.nl Postbus 43048 (3540 AA Utrecht
Etienne Budde 070-3907404 e.budde@structin.nl
P.wensveen? 010-8922052 Postbus 3003 3003 AA Rotterdam
Tennet TenneT TSO B.V. Ja R. Masmeijer 026-3731874 klic-info@tennet.eu Utrechtseweg 310 Arnhem Postbus 718 6800 AS Arnhem
Primagaz
Gem Zuidplas Postbus 3053 3800(Amersfoort
Geodan Van den
Gem Capelle Berg bv 0172-63 2032 010-—284 84 84 06—-53247876
Provincie Zuid
Holland of Geodan
Prov. ZH. (overig deel plangebied) [Van Den Bergbv Harry Boerma 0704416697 / 0172632032 jh.boerma@phz.nl
030-6868608
DPO Robert Vroege 06-53754085 r.vroege@dpo.mindef.nl Radiolaan 8 3412 KA Lopikerkapel
Verizon INEG Klicteam 0207112303 0800 - 022 33 32 0800 - 022 33 32
EON Koning en Hartman Monique van Baaren 088 1818 200 monique.vanbaaren@koningenhartman.com Wiltonstraat 16 Postbus 261 3900AG Veenendaal
06-18500562
Peter Oldenziel 0318-531563 Peter.Oldenziel@KoningenHartman.com Wiltonstraat 16 3905 KW Veenendaal
Evides Evides Waterbedrijf Dick van Asselt 0651207510 D.vanAsselt@evides.nl Postbus 4472 3006 AL Rotterdam 09000787 09000787
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Bijlage: Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen

(ondergronds)
18 september 2015

Heipalen, damwanden, boringen, sonderingen, tanks/putten/containers in- of uitgraven en dergelijke
Grondtrillingen en verzakkingen kunnen schade aan leidingen en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in
de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, moet de aannemer vooraf contact
opnemen onze Klicdesk, te bereiken op telefoonnummer 088 895 62 22 of via de mail klicdesk@stedin.net .

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van proefsleuven de
feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging
van de Stedin kabels en/of leidingen:

e Bij het slaan- trekken van (hei)palen en damwanden =~ -—-—-—-———-—- > minimaal 2 meter
e Bij het maken van boringen en sonderingen = e > minimaal 2 meter
(ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt)
e Bij hetin- of uitgraven van tanks/putten/containers - > minimaal 2 meter
e Hetslaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond ~ -—-—---———-- > niet boven kabels en/of

leidingen uitvoeren en
minimaal 0,2 meter
e Bij het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van =~ - > minimaal 10 meter en binnen

10meter vooraf contact
asbestcement) opnemen met
de afdeling Schadepreventie.

Indien er afgeweken moet worden van de bovenstaande afstanden dient dit altijd gedaan te worden in overleg
met Stedin en schriftelijk vastgelegd te worden.

Voor werkzaamheden in of rond wateren en/of waterkeringen, verwijzen wij u naar de CROW publicatie 308:
“Richtlijn zorgvuldig graafproces; kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen”.

Graven
e Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met de afdeling

Schadepreventie (Klicdesk) van Stedin kunt u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding
drukloos te maken. De netbeheerder zal alsdan beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is.
Kosten voor deze werkzaamheden kunnen in rekening gebracht worden. Wij ontvangen uw aanvraag
graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

e  Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een
schadepreventiemedewerker / deskundige van Stedin voorzieningen ter afscherming aangebracht te
worden. Kabels en/of leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden, tenzij
anders is overeengekomen.

» Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden
verdicht dat geen verzakkingen van de Stedin eigendommen kan plaatsvinden.

* Kruisingen met Stedin kabels en/of leidingen dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door,
waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

* Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of
beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.

o De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder
zijn, dan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Stedin Netbeheer B.V.
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Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in onze hoofd- en
aansluitleidingen niet gegarandeerd in alle gevallen trekvast zijn.

Sloten

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kunt u kabels en/of leidingen
van ons tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer
hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met onze Klicdesk.

Het planten van bomen en struiken

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de
Stedin kabels en/of leidingen kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280:
“Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”.

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met onze Klicdesk.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden dienen in acht te worden genomen nadat door middel van proefsleuven de

feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging

van de Stedin kabels en/of leidingen:

e Bij het parallel leggen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter

e Bij het kruisen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter

e Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dient u aanvullende maatregelen te nemen na advies van
onze schadepreventiemedewerker (te bereiken via onze Klicdesk).

Werken bij afsluiters, stations e.d.

e Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van Stedin graag
overleg plegen met onze schadepreventiemedewerker (te bereiken via onze klicdesk).

e Hetis niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met
obstakels zoals bouw kranen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van
dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.

e Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer: ter bescherming rijplaten of daarmee
vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Werken bij hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten).

e Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen gelden andere
veiligheidsvoorschriften.

e Bij werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsmasten of hoogspanningslijnen dient u altijd
(vooraf, 3 tot 5 werkdagen) contact op te nemen met Stedin, via onze klicdesk.

e Voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dient u rekening te houden met een
voorbereidingsperiode van 10 werkdagen|

Stedin Netbeheer B.V.
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Toch schade gemaakt?

Bij lichte schade (mantelschade)
e Bel 0800-9009

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting)

e Let op eigen veiligheid

e Zet het werk direct stop

o Neem afstand van beschadigde kabel of leiding

e Bel 112 en vervolgens 0800-9009

e Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand

e  Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden
(via riool-, of mantelbuis) naar een object (b.v. woonhuis)

Kosteloze kabel- of leidingreparatie

Toch schade gemaakt? Zet het werk direct stop en zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Neem daarna
direct contact met ons op via ons algemeen nummer 0800 9009. Bel ons ook als het gaat om een
mantelbeschadiging. Wij komen dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden (definitieve
beoordeling per geval):

. U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800 9009.

. De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel.

. De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.

. Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade.

. U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de
graaflocatie aanwezig.

. U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied.

. U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied tevoren heeft
vastgesteld door middel van proefsleuven.

. U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie 250 van het kennisplatform voor infrastructuur,

verkeer, vervoer en openbare ruimte, CROW.

. Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen.

De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadigingen van kabels voor de openbare verlichting
of kabels die een spanning voeren van 25 kV en meer.

Stedin Netbeheer B.V.
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G Geodan Van den Berg

GEO-ICT VOOR BOUW & INFRA

Voorwaarden en richtlijnen:

1. Bijwerkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever

dien(t)en:

a. de ontgraving handmatig te geschieden.

b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de
werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven
maatvoering.

c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld.

d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen
mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de
oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.

e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze
opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld
te worden opgevolgd.

f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig
te worden verdicht.

g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten
dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan
wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op
eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat
de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en
Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft.

h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de
infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de
veroorzaker.

2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en)
zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij
afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.

3. Alle verstrekte informatie welke door Geodan Van den Berg b.v. uit naam van onze
opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in
deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor
het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al
het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke
voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en
weren.

4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen
tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever
belaste medewerker te worden getoond.

5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze
opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals
vermeld in de brief welke bij het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten.

Inlichtingen:
Geodan Van den Berg b.v., Afdeling Kabel- en leidingbeheer, telefoon 0172 - 63 20 32
telefax 0172 - 63 21 20
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Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN
VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ZIGGO INFRASTRUCTUREN

De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens
de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij
afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.

Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen
datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden.
De maximale geldigheid van een KLIC-melding is vier weken, indien deze periode
langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen.

De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte werk aanwezig te zijn en
desgevraagd aan de namens de directeur van Ziggo met het tekening(en) dienen op
het toezicht belaste inspecteur te worden getoond.

Bij ontgraving ter plaatse van Ziggo infrastructuur gelden de volgende voorwaarden:

a. De ontgraving ter plaatse van de Ziggo infrastructuur dient met de hand te
geschieden.

b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling
tussen de werkelijke ligging van de kabels.

c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligging gegevens voor
zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden
aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken
proefgaten of —sleuven en/of opsporingsapparatuur.

d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig
veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van
de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie
ter voorkoming van breuk.

e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een “gebruikelijke”
of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.

f.  Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van Ziggo, belaste
inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te
worden opgevolgd.

g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en
dienen doelmatig te worden verdicht.

h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals
kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een
afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te
worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van
werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.

i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of viak
naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot
aansprakelijkstelling.

j- De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de
infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de
veroorzaker.

k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-
melding vermelde contactpersoon.

I.  Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst.

U kunt ons bereiken op 0800 2200022

(2iggo
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en
overige activiteiten

(Versie juli 2014)

Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de
Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden. Daarom is het
belangrijk dat iedereen weet onder welke voorwaarden activiteiten nabij de
leidingen, kabels en/of toebehoren van de VELIN-leden zijn toegestaan. Want
de meeste leidingbeschadigingen worden veroorzaakt door graafschade.

Speciaal hiervoor heeft VELIN een algemene standaard voor alle aangesloten
leden van VELIN ontwikkeld: de Algemene VELIN-voorwaarden voor het
voorbereiden en verrichten van grondroer- en overige activiteiten nabij
leidingen en/of kabels.

Deze voorwaarden zijn naast de CROW-Richtlijn Zorgvuldig Graafproces, WION,
Besluit externe veiligheid buisleidingen, bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te
geven onder welke condities activiteiten nabij de leidingen, kabels en/of
toebehoren van de VELIN-leden zijn toegestaan.

Wanneer er niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet

vooraf in overleg met de betrokken leidingbeheerder naar een aanvaardbare
oplossing worden gezocht. Let wel dat bij een afwijking van de voorwaarden altijd
de toestemming van de leidingbeheerder vereist is.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Ontwerpfase

Derden mogen pas activiteiten ontplooien in de belemmerde strook Y van
de leiding van een leidingbeheerder nadat de betreffende leidingbeheerder
daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Grondeigenaren of andere
gebruikers van de grond in de belemmerde strook van de leidingen moeten
zich tevens onthouden van activiteiten, die de veilige en ongestoorde ligging
van de leidingen in gevaar kunnen brengen. Activiteiten die ter plaatse van
de leiding niet zijn toegestaan zonder overleg met de leidingbeheerder

zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

- wijzigen van maaiveldniveau;

- het aanbrengen van een gesloten verharding;

- het mechanisch indrijven van voorwerpen in de grond {o.a.
damwanden, hei- en of boorpalen,tentharingen en beschoeiing };

- het opslaan van grond en/of materialen;

- het plaatsen van diepwortelende beplanting of bomen;

- het belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé;

- het oprichten van enig bouwwerk;

- het wijzigen van het waterstandniveau;

- het aanbrengen van parallel liggende kabels, leidingen, of
drainage;

- het sonderen ten behoeve van bodemonderzoek;

- het verwijderen of verplaatsen van leidingmarkeringen;

- het opstellen van bouwterreininrichtingen.

Er dient vroegtijdig te worden vastgesteld of de voorgenomen activiteiten
zich verenigingen met de aanwezigheid van de leidingen. Indien er sprake is
van:

a. activiteiten zoals genoemd onder punt 1.1;

b. niet kan worden voldaan aan de hier genoemde algemene
voorwaarden, of

C. daarover enige twijfel bestaat, moet worden overlegd met de

leidingbeheerder.

Bij grotere, langer lopende projecten verdient het de aanbeveling om vooraf
contact op te nemen met de betrokken leidingbeheerder, aangezien er
tijdens de activiteiten nabij de leiding altijd sprake zal zijn van
voorzorgsmaatregelen te treffen door de leidingbeheerder. Planning
technische en uitvoering technische problemen binnen uw project kunnen
worden voorkomen door in het vooroverleg goede afspraken te maken.

b De belemmerde strook is tenminste 5 meter breed, conform Bevb. De belemmerde strook bevindt
zich aan weerszijden van de leiding, gemeten vanuit het hart van de leiding.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Kabels en leidingen moeten worden aangelegd buiten de belemmerde
strook. Bij de aanleg van een nieuwe leiding, vallende onder de categorie
“gevaarlijke inhoud” waarbij de belemmerende stroken overlappen, is
overleg altijd vereist.

Kruisingen van kabel(s), mantelbuizen en/of andere leidingen, met leidingen
van de leidingbeheerder dienen haaks te geschieden.

Bij het aanbrengen van een gesloten verharding moet in overleg met de
leidingbeheerder een sterkteberekening conform de NEN 3650 worden
uitgevoerd.

De onderlinge beinvloeding van hoogspanningssystemen (> 1 KV) en
buisleidingen mag niet groter zijn dan volgens de NEN 3654 toelaatbaar is.
Voor zover maatregelen aan de leidingen van de leidingbeheerder dienen te
worden getroffen moeten deze in overleg met de leidingbeheerder worden
vastgesteld.

Door minimaal de volgende afstanden aan te houden worden ontoelaatbare
risico’s ten aanzien van weerstandsbeinvioeding via de bodem in het
algemeen vermeden:

e 50 m tot hartlijn bovengronds hoogspanningstracé

30 m tot hoogspanningskabel

500 m tot hoogspanningsstation

13 m tot hartlijn buitenste spoor AC-tractie

50 m tot hoogspanningsstation AC-tractie

Bij normale stroomtransport mag de opgewekte spanning door inductieve
beinvloeding op de buisleiding niet hoger zijn dan 25 V gedurende meer
dan 1 seconde.

Voor elektriciteitskabels en/of lijnen en/of spoorwisselstroomtractie geldt dat
het risico opwisselstroomcorrosie dient te worden voorkomen. Dit dient
middels een AC berekening en meting, conform NEN 3654, te worden
aangetoond.

De kathodische bescherming van de leidingen van de leidingbeheerder
dient niet verstoord te worden door nieuw aan te leggen kabels en/of
leidingen (Ref. NEN-EN 12954).

Wanneer er sprake is van (tijdelijke) zware transporten over de leidingen,
moet voorafgaande aan de activiteiten, overlegd worden met de
leidingbeheerder. Tenminste dient rekening te worden gehouden met:

a. plan van aanpak van de uit te voeren kruising, te treffen voorzieningen;

b. transport type;

c. maximale belasting over het tracé;

d. te verwachten zettingen;

e. geen ongeoorloofd werkverkeer over het tracé.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

1.11 Bij gestuurde boringen moet minimaal een afstand van 5 meter rondom de
kabel of leiding worden aangehouden. Deze mogen uitsluitend worden
uitgevoerd na goedkeuring van het boorplan door de leidingbeheerder.

1.12 Bij aanleg van sloten en waterlopen moet een dekking van tenminste
1 meter tussen bodem sloot en bovenkant leiding in acht worden genomen.

1.13 Wanneer, na het gereedkomen van de werkzaamheden, de leiding voor
onderhoud en inspectie onbereikbaar zal worden, dient de duurzaamheid
van de coating van de leiding na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

1.14 Activiteiten in verontreinigde grond moeten uitgevoerd worden conform
CROW publicatie 132.

1.15 De afstand tussen kruisende kabels of leidingen (onder en boven) moet
minimaal 0,5 meter zijn.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Uitvoeringsfase

Een graafmelding moet maximaal 20 werkdagen en minimaal 3 werkdagen
voor aanvang van het werk worden gedaan bij het Kadaster.

Indien de graafpolygoon samenvalt met het door de leidingbeheerder

opgeven belang dan wordt een graafmelding (of calamiteitmelding) van

toepassing verklaard en beroept de leidingbeheerder zich op artikel 13 lid 3

van de WION. In dit artikel is geregeld dat de leidingbeheerder in de

gelegenheid moet worden gesteld voorzorgsmaatregelen te treffen.

Dit betreft in ieder geval:

1 aanwijzing ter plaatse van de exacte ligging van de leiding(-en), of
kabel(s);

2 het maken van nadere afspraken over de uitvoering van de door u
gemelde graafwerkzaamheden.

Let op: Voor bepaalde leidingen zijn vanwege specifieke omstandigheden

aanvullende voorzorgsmaatregelen van kracht. Dit wordt aangegeven in

de terugmelding die u ontvangt op de graaf- of calamiteitmelding. Het kan

hierbij gaan om:

- graafrestrictie of zelfs een graafverbod overeengekomen met de
grondeigenaar; of

- strikte begeleiding van graafwerkzaamheden nabij de leiding.

In beide gevallen wordt u als grondroerder dringend verzocht om per direct

contact op te nemen met de leidingbeheerder voor het maken van nadere

afspraken.

De graafwerkzaamheden mogen niet gestart worden voordat de
leidingbeheerder de exacte ligging van zijn leiding heeft aangegeven, door
middel van herkenbare markeringen, bijvoorbeeld piketten, en het tracé is
vrijgegeven door de leidingbeheerder. Hiervoor moet u minimaal

3 werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden een afspraak
maken.

Voor een van toepassing verklaarde calamiteitenmelding gelden in beginsel
dezelfde voorwaarden als bij een graafmelding en mag niet met de
graafwerkzaamheden worden begonnen voordat de leidingbeheerder de
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Het verschil is dat de grondroerder
direct contact opneemt met de netbeheerder en de leidingbeheerder,

indien nodig, direct voorzorgsmaatregelen treft. Voor het ter plaatse
aanwijzen van de exacte ligging en het begeleiden van de werkzaamheden
is 7*24 capaciteit beschikbaar.

De vrijgave van het tracé door de leidingbeheerder vindt plaats na het
opstellen en ondertekenen van een overeenkomst in de vorm van een
afsprakenformulier of (werk-)vergunning.

Hierin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden
graafwerkzaamheden in het betreffende leidingtracé uitgevoerd worden.
De graafwerkzaamheden mogen pas worden gestart indien aan alle
gestelde voorwaarden is voldaan.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Het is denkbaar dat in het overleg tussen grondroerder en leidingbeheerder
over de uitvoering van de activiteiten wordt vastgesteld dat de feitelijke
werklocatie binnen de opgegeven graafpolygoon geen bedreiging vormt
voor de leiding of kabel en de melding alsnog (onder voorwaarden) niet van
toepassing wordt verklaard. Deze ‘niet van toepassing’ verklaring heeft
uitsluitend betrekking op de polygoon van de feitelijke werklocatie; de
beperkte polygoon (en overige voorwaarden) dienen te worden vastgelegd
in het afsprakenformulier en wordt door grondroerder en netbeheerder
ondertekend. Ook de aard van de graafwerkzaamheden kan reden zijn een
melding alsnog niet van toepassing te verklaren; ook dit dient eenduidig te
worden vastgelegd in het afsprakenformulier. Bij een in tweede instantie
niet van toepassing verklaarde melding wordt de ligging van de leiding niet
ter plaatse aangegeven, tenzij anders is overeengekomen.

Bij grote / langdurige projecten moet in overleg met de leidingbeheerder de
noodzaak van terreinafzetting bepaald worden.

Machinaal graven binnen de belemmerde strook is uitsluitend toegestaan
met een graafbak zonder tanden. Voorafgaande aan deze
graafwerkzaamheden moet de leiding eerst handmatig worden
gelokaliseerd door middel van vrijgraven. Machinaal graven binnen een
afstand van 0.5 m van de leiding is niet toegestaan.

Bij gestuurde boringen moet minimaal een afstand van 5 meter tot de
leiding worden aangehouden. Het door de leidingbeheerder goedgekeurde
boorplan moet op het werk aanwezig zijn. Bij overige sleufloze
kruisingstechnieken moet boven en onder een afstand van minimaal

1 meter tot de leiding in acht genomen worden onder de voorwaarde dat
de leiding zichtbaar is.

Bij het graven en opschonen van sloten en waterlopen moet een dekking
van tenminste 1 meter tot bovenkant leiding worden aangehouden.

Het is niet toegestaan om binnen 10 meter van de leiding te baggeren of
spudpalen te plaatsen.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Wanneer transport over de leiding onvermijdelijk is, moet een
overbruggingsconstructie bestaande uit dragline schotten worden
toegepast.

Het is in beginsel niet toegestaan om grond of andere materialen boven of
in de directe omgeving van de leiding op te slaan. Voor grondopslag geldt in
veengebieden een maximumhoogte van 0.2 m, voor alle andere
grondsoorten geldt een maximum van 1 meter.

Indien nabij de leiding tijdens graafwerkzaamheden verontreinigingen
worden aangetroffen dienen de graafwerkzaamheden gestaakt te worden
en de leidingbeheerder direct geinformeerd te worden.

Bij het plaatsen van een damwand moet de afstand tussen damwand en
buitenmaat van de leiding minimaal 1 meter bedragen, onder de
voorwaarde dat de leiding in het zicht is. Tevens is het verplicht de leiding
te beschermen door middel van draglineschotten tegen vallende
voorwerpen zoals damwanden.

Toezicht van de leidingbeheerder bij het plaatsen en het verwijderen van
een damwand is vereist.

Bij ontgraving van de leiding moet de coating beschermd worden tegen
uitdroging, beschadiging en UV-straling. Dat kan bijvoorbeeld door het
toepassen van zwart landbouwplastic en houten latten.

Bij ontgraving van de leiding moet de leiding waar nodig doelmatig en
stabiel ondersteund worden tegen doorhangen. Hiervoor geldt dat
leidingen van 6 inch en groter, een maximale vrije overspanning mogen
hebben van 4 meter en leidingen kleiner dan 6 inch, een maximale
overspanning mogen hebben van 2 meter.

De afstand tussen kruisende kabels of leidingen (onder en boven) dient
minimaal 0,5 meter te zijn.

Kruisingen van kabels met een spanning van 10 KV en hoger, moeten de
leiding op minimaal 1 meter kruisen. Indien een neopreen slab, een
PE-plaat of een mantelbuis met oversteek van 1 meter wordt toegepast,
kan deze afstand worden teruggebracht tot minimaal 0.5 meter.
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Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Het herstellen van een (beschadigde) coating moet altijd in overleg met de
leidingbeheerder plaatsvinden, wat betreft de wijze van uitvoer en te
gebruiken materialen. Ook moet de coating altijd gecontroleerd zijn door
de leidingbeheerder, vodérdat met het aanvullen van de ontgraving wordt
begonnen.

Het is verboden om op leidingen te lopen en te steunen. Daarnaast moeten
de leidingen beschermd zijn tegen vallende voorwerpen.

De leidingen mogen niet worden aangeprikt met een prikstang. Speciale
aandacht geldt voor kunststof en GRE leidingen.

Leidingen van de leidingbeheerder, die ontgraven zijn, moeten worden
aangevuld en verdicht in lagen van 0,30 meter schoon zand, tot 30 cm
boven de leiding. Daarna wordt overgegaan tot cultuurtechnisch herstel.

Wanneer drainage parallel langs en/of kruisend over de leidingen van de
leidingbeheerder wordt aangebracht, mogen de graafwerkzaamheden pas
worden gestart na het uitzetten van de leiding en in aanwezigheid van de
leidingbeheerder.

Voor kruisende drainage geldt dat de onderkant van de drainage niet
dichter dan 0.5 m van de bovenzijde van de leiding van de leidingbeheerder
wordt aangebracht. Indien de drainage, na overleg met de
leidingbeheerder, toch dichter op de leiding moet komen te liggen, moet
het gedeelte binnen een strook van 1 meter aan weerszijde van de leiding
met de hand worden ontgraven en de drainage met de hand worden
aangebracht.

Voor parallel aan de kabel of leiding liggende drainage geldt dat deze niet
binnen de belemmerde strook mag worden aangebracht.

Sonderingen ten behoeve van grondonderzoek door derden mogen in het
geheel niet plaatsvinden binnen de belemmerde strook.

Activiteiten met springstoffen in de nabijheid van de leidingen mogen

alleen na schriftelijke toestemming van de leidingbeheerder worden
uitgevoerd.

Bijzondere voorvallen, afwijkende ligging en overige incidenten dienen

direct via het KLIC — contactpunt (zie KLIC melding) van de leidingbeheerder
gemeld en gerapporteerd te worden.

Binnen de belemmerde strook moet afval direct worden verwijderd.
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Richtlijnen bij werkzaamheden in de nabijheid van

waterleidingen van Evides
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Richtlijnen bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen
van Evides

Het werken in de nabijheid van waterleidingen kan gepaard gaan met grote risico's. Als gevolg van
hiervan kan de drinkwaterlevering en drinkwaterkwaliteit en dus de volksgezondheid in gevaar
komen. Het is daarom noodzakelijk rekening te houden met de onderstaande richtlijnen bij het
uitvoeren van de werkzaamheden.

1. Bij ieder werk dient zorgvuldig te worden nagegaan of de werkzaamheden gevolgen kunnen
hebben voor de stabiliteit van de in de nabijheid gelegen waterleiding(en). Bij enige twijfel is
vroegtijdig overleg met een vertegenwoordiger van Evides noodzakelijk. Dit overleg, minimaal
één maand vo6or de start van de werkzaamheden, is noodzakelijk om de nodige
voorzorgsmaatregelen te kunnen inplannen.

In de volgende gevallen is altijd overleg nodig met Evides over de uitvoeringswijze en de te
nemen voorzorgsmaatregelen:
bij vrijhanging of kruising van waterleidingen, onder andere in verband met de
ondersteuning, niveauverschillen van het maaiveld bij ingravingen, bescherming van
langsliggende leidingen/kabels en ter voorkoming van doorbuiging of zijdelingse uitwijking;
bij werkzaamheden nabij afsluiterkooien, kasten, KB-palen of andere eigendommen van
Evides;
bij het vrijkomen of vrijgraven van een gelede leiding (AC, beton, GVK, PVC, GIlJ; PE);
bij het plaatsen van een damwand;
het graven in langsrichting van een leiding (zie ook punten 7, 8 en 9);
bij heiwerkzaamheden;
bij plaatsen van bronnering;
bij grondaanvulling.

2. Het initiatief voor het vooroverleg ligt bij de opdrachtgever en/of aannemer van de
(graaf)werkzaamheden.

3. Bij de (voorbereiding van de) werkzaamheden dient men rekening te houden met brandkranen
en andere appendages (denk aan egalisatiewerkzaamheden). Het ontbreken van
aanwijsbordjes is geen garantie dat er geen brandkraan of appendage aanwezig is. Het al of
niet plaatsen van een aanwijsbordje is afhankelijk van afspraken tussen de brandweer en
Evides.

4. De aanwijzingen die door de vertegenwoordiger van Evides tijdens de uitvoering gegeven
worden, dienen strikt opgevolgd te worden.

5. Bij het plaatsen van een damwand in de nabijheid van een waterleiding dient de opdrachtgever
of de aannemer aan te tonen, nog voordat met het aanbrengen van de damwand wordt
begonnen, dat door zijn/haar werkzaamheden geen ontoelaatbare verplaatsingen optreden van
de Evides-waterleiding.

6. Bij blootlegging van de leiding dient deze, in overleg met een vertegenwoordiger van Evides, te
worden beschermd tegen weersinvloeden en beschadigingen, zoals bijvoorbeeld met isolatie
tegen vorst en/of met latten tegen mechanische beschadigingen.

7. Bij het graven langs de leiding over een lengte van meer dan 1,5 meter evenwijdig aan de
leiding dient de leiding te worden beschermd tegen (horizontale) verschuiving. Een gevolg van
verschuiving is dat de leiding uit de (mof)verbindingen schiet. Beschermende maatregelen
dienen in overleg met Evides te worden genomen. Grondverzakkingen dienen ten alle tijde te
worden voorkomen.

8. Bij het graven in nabijheid van bochten dienen altijd voorzorgsmaatregelen te worden genomen
tegen verplaatsing c.q. losschuiven van bochtstukken. De gronddruk achter eventueel
aanwezige stempelpalen mag niet worden verminderd. Let op: veel leidingen zijn niet trekvast
uitgevoerd.



10.

Alle leidingen staan onder druk en kunnen in principe niet buiten dienst genomen worden. Het
drukloos zetten van de leidingen vindt alleen plaats indien er gevaar bestaat voor verplaatsing
van de leiding en dit gevaar niet op andere wijze kan worden opgeheven. Het drukloos zetten
vindt uitsluitend plaats door personeel van Evides.

Alle schades dienen direct aan Evides te worden gemeld. Schades aan de leidingen en andere
eigendommen van Evides dienen door of namens Evides voor rekening van de veroorzaker te
worden gerepareerd.
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a Geodan Van den Berg

GEO-ICT VOOR BOUW & INFRA

Voorwaarden en richtlijnen:

1. Bijwerkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever

dien(t)en:

a. de ontgraving handmatig te geschieden.

b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de
werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven
maatvoering.

c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld.

d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen
mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de
oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.

e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze
opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld
te worden opgevolgd.

f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig
te worden verdicht.

g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten
dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan
wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op
eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat
de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en
Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft.

h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de
infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de
veroorzaker.

2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en)
zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij
afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.

3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze
opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in
deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor
het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al
het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke
voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en
weren.

4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen
tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever
belaste medewerker te worden getoond.

5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze
opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals
vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten.

6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente
grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster.
Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het
Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en
leiding gegevens.

Inlichtingen:
Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon 0172 - 63 20 32
telefax 0172 - 63 21 20
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VWerken nalbi] hoogspanning.
de richtlijnen voor een velige werksituatie

Bent u van plan om werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren in de nabijheid van
een TenneT-hoogspanningsverbinding? Hieronder vindt u de richtlijnen:

Uw werkzaamheden melden
Hoogspanningsverbindingen (bovengrondse lijnen
en ondergrondse kabels) staan op of liggen in een
vastgestelde en vastgelegde strook grond, de
zogenaamde belemmerde strook. Binnen deze
strook gelden beperkingen. Als u wilt weten of uw
werkzaamheden binnen deze strook grond
plaatsvinden, neem dan contact op met TenneT.

Bij ondergrondse hoogspanningskabels:
melden bij KLIC-Kadaster

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en
leidingen. Voorafgaand aan een mechanische
grondroering, is het verplicht een melding te
doen aan het KLIC-Kadaster. KLIC-Kadaster
stuurt deze melding vervolgens door naar de
betrokken netbeheerders. Op deze manier
kunnen wij samen bekijken hoe u op een veilige
manier kunt werken.

Bij bovengrondse hoogspanningslijnen:

digitaal aanvragen bij TenneT

In het geval van aanwezigheid van een boven-

grondse hoogspanningslijn dient u een aanvraag

tijdig voor aanvang van de werkzaamheden bij

TenneT in te dienen. Deze aanvraag dient in ieder

geval de volgende gegevens te bevatten:

e | ocatie van de werkzaamheden, bij voorkeur
in X- en'Y coordinaten.

® Aard van de werkzaamheden.

* Relevante tekeningen in een leesbaar bestand
(minimaal aanzichten waarop de hoogten zijn
aangegeven op relevante schaal).

e |n te zetten materieel, met de maximale
hoogten hiervan.

Denk ook aan:

Derden mogen pas activiteiten ontplooien in de
belemmerde strook na schriftelijke toestemming
van de betreffende kabel- of leidingeigenaar.

Grondeigenaren of andere gebruikers van de

grond in de belemmerde strook van de kabel

moeten zich tevens onthouden van activiteiten,

die de veilige en ongestoorde ligging van de

hoogspanningskabel in gevaar kunnen brengen.

Activiteiten die niet zijn toegestaan zonder overleg

met TenneT:

¢ Wijzigen van maaiveldniveau.

¢ Het aanbrengen van een gesloten verharding.

e Het mechanisch indrijven van voorwerpen in de
grond (0.a. damwanden, hei- en of boorpalen,
tentharingen en beschoeiing).

e Het opslaan van grond en/of materialen.

¢ Het plaatsen van diep wortelende beplanting
of bomen.

* Het belemmeren van de toegankelijkheid van
het tracé.

e Het oprichten van enig bouwwerk.

e Het wijzigen van het waterstandniveau.

e Het aanbrengen van parallel liggende kabels,
leidingen of drainage.

e Het sonderen ten behoeve van bodem-
onderzoek.

e Het verwijderen of verplaatsen van leiding-
markeringen.

e Het opstellen van bouwterreininrichtingen.

Meer informatie

www.tennet.eu

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0800 - 83 66 388 (gratis)

E-mail: grondzaken@tennet.eu

Stay tuned.,
Safety first!
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Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van
werken aan of nabij het glasvezelnetwerk van Eurofiber

Graafwerkzaamheden ter plaatse van het Eurofiber glasvezelnetwerk (bestaande uit o.a. HDPE-buizen,
glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden.

Een dekking van 0.60 meter van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te allen tijde te worden
gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van
Eurofiber (030-2428700).

Het kenmerk van het Eurofiber glasvezelnetwerk is over het algemeen een 50 mm HDPE-buis kleuren
rood en grijs met in de lengterichting een gekleurde streep. Tevens staat de tekst Eurofiber op de
buis. De kenmerken kunnen afwijken, daar glasvezelnetwerk van een andere partij is overgenomen.
Een handhole (ondergrondse lasput) is aangegeven door middel van een 31.xxx, een HH nummer of
een X. Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat een handhole (lasput) onder
permanente gesloten verharding komen te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand
van de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole
(ondergrondse lasput) onder permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de
geplande werkzaamheden verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze afdeling
Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).

De grondroerder dient zich te houden aan de Wet informatie-uitwisseling ondergronds netten (WION).
De door ons verstrekte tekeningen dienen als aanwijzing. De grondroerder moet, voordat met het
graven wordt begonnen, de precieze ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk onderzoeken. Bij de
diepteligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een
aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te worden
vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven op kosten van de grondroerder.

Het Eurofiber glasvezelnetwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de afdeling
Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) op deskundige wijze opgevangen en beschermd te
worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden.

Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het Eurofiber
glasvezelnetwerk niet direct boven een handhole (ondergrondse lasput) geplaatst worden. In overleg
met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) kunnen eventueel nadere afspraken
gemaakt worden.

In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van Eurofiber werkzaamheden plaats gaan
vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-
2428700).

Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk gaat
realiseren, dan geldt een minimale afstand van 1,5 meter tussen de zijkant van de boring en het
glasvezelnetwerk van Eurofiber.

Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 1,5
meter tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het Eurofiber glasvezelnetwerk. Tevens dienen
er op de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 80 cm diepte ten
opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het Eurofiber
glasvezelnetwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand
schade kunnen veroorzaken aan het Eurofiber glasvezelnetwerk.

Beschadiging aan het Eurofiber glasvezelnetwerk of gevaar voor het Eurofiber glasvezelnetwerk dient
direct gemeld te worden bij de afdeling COS van Eurofiber (0800-387634237).

De kosten voortvloeiend uit de schade, welke door of ten gevolge van werkzaamheden aan of nabij het
Eurofiber glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met
Eurofiber willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 030-2428700 (afdeling Netwerk Kwaliteit).

[Yeurofiber
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